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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 741/2008

“DISPOE SOBRE A INSTALACAO DE CERCAS
ENERGIZADAS DESTINADAS A PROTEGAO
DE PERIMETROS NO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

O Prefeito Municipal de Sdo Mateus,
Estado do Espirito Santo, em face ao que
~dispde o inciso XVIII do artigo 25 da Lei
Orgénica do Municipio de S&o Mateus.
FACO SABER que a Camara Municipal de
Sdo Mateus aprovou e eu sanciono a
seguinte:

LEI:

Art. 1° Para efeito desta Lei Municipal todas as
cercas destinadas & protecdo de perimetros e que sejam dofadas de
corrente elétrica, recebem a denominacdo de energizadas, ficando
incluidas na mesma legislagcdo, as cercas que utilizem outras denominagoes,
tais como: elétricas, eletrificadas ou outras similares.

Art. 2° As empresas que se dediquem a
instalacdo e manutengdo na drea de seguranca eletrénica, deverdo possuir
registro no CREA-ES, estarem cadastradas junto a Secretaria de Servicos
Urbanos e ter engenheiros, na condicdo de responsdvel técnico.

Art. 3° Serd obrigatdrio em todas as instalacoes
de cercas energizadas, a apresentacdo de anotacdo de responsabilidade
técnica (ART) e do projeto técnico, bem como a identificacdo da empresa
ou profissional que efetuou o servico de instalacdo.

Paragrafo GOnico. Ficam isentas do previsto no
caput deste artigo, as propriedades rurais que utilizam as cercas elétricas
para o pastoreio do gado, no confrole do rebanho de animais.

Art. 4° O Executivo Municipal afravés das

Secretarias Municipais de Servigos Urbanos e de Meio Ambiente, procederd

a fiscalizagdo das instalagdes de cercas energizadas nQMunici/pi’é de Sdo
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Art. 5° As instalacdes e manutengdes das cercas
energizadas deverdo obedecer, na auséncia de Normas Técnicas Brasileiras,
as normas Infernacionais editadas pela International Eletrotecnical Comission
- ICE, que regem a matéria.

Paragrafo Gnico. A obediéncia a estas normas
técnicas deverd ser objeto de declaracdo expressa do técnico responsavel
pela instalacdo, responsabilizando-se © mesmo por eventuais informagoes
invertidas.

Art. 6° Os elementos que compdem as cercas
energizadas (eletrificador, fio isolador haste de fixacdo e outros similares) sé
poderdo ser comercializados e/ou instalados no dmbito do Municipio de Sdo
Mateus se possuirem certificado em organismo de certificagcdo de produto
credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial = IMETRO, e deverdo utilizar corrente elétrica com as
seguintes caracteristicas técnicas:

|. Tensdo de dlimentacdo: 127/220V ac;

ll. Tensdo da bateria de alimentacdo: 12VDC;

lll. Tensdo mdaxima do pulso de saida: 10.000 Volts +/- 10%;

IV. Duragcdo mdaxima do pulso de saida: 170us (0,000170 segundo);

V. Intervalo méximo entre os pulsos: 1,16 segundo (0,86 Hz ou 51 pulsos por
minuto);

VI. Energia mdxima do pulso de saida: 05 joules;

VIl. M&xima corrente de saida com carga de 5000hm: 1,4 A

Art. 7° A unidade de controle deverd ser
constituida no minimo de um aparelho energizado de cerca que apresente
01 (um) transformador e 01 (um) capacitador.

Art. 8° E obrigatéria a instalacdo de um sistema
de aterramento especifico para cerca energizada, ndo podendo ser
ufilizado para este fim outro (s) sistema (s) de aterramento existente (s) no
imovel.

Art 9° Os cabos elétricos destinados & conexdo
da cerca energizada com a unidade de controle e com o sistemma de
aterramento deverdo, comprovadamente, possuir caracteristicas técnicas
para o isolamento minimo de 10 KW,

Art. 10. Os isoladores utilizados no sistema
devem ser construidos em material de alta durabilidade, ndo hlgrosxoplo e
com capacidade de isolamento minimo de 10 KW. 2
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Pardgrafo Gnico. Mesmo na hipdtese de
ulilizacdo de estruturas de apoio ou suporte de arames da cerca
energizada, fabricadas em material isolante, fica obrigatdrio a utilizagdo de
isoladores com as caracteristicas técnicas exigidas no caput deste artigo.

Art. 11. E obrigatéria a instalacdo de placas de
adverténcia a cada quatro metros no lado da via publica e a cada oito
metros nos demais lados da cerca energizada.

§ 1° Também deverdo ser colocadas placas de
adverténcia nos portdes de acesso existentes ao longo da cerca e, em cada
mudanc¢a de dire¢cdo da mesma.

§ 2° Estas placas de adverténcia deverdo
obrigatoriamente possuir dimensdes minimas de 0,10m X 0,20m e deverdo ter
seu texto e simbolos voltados para ambos os lados da cerca.

§ 3° A cor de fundo das placas de adverténcia
obrigatoriamente deverd ser amarelada.
Continua...
...Continuacdo do Projeto de Lei n® 013/2008.

§ 4° O texto minimo das placas de adverténcia
deverd ser de CERCA ENERGIZADA, ou CERCA ELETRIFICADA, ou CERCA
ELETRONICA ou CERCA ELETRICA.

§ 5° As leftras deste texto deverdo ser,
obrigatoriamente, de cor preta e ter dimensdes minimas de:

a) altura: 2,00cm (dois centimetros);
b) espessura: 0,50cm (zero virgula cingUenta centimetros).

§ 6° E obrigatdria a insercdo na mesma placa
de adverténcia, de simbolos que possibilitem, sem margem de dividas,

interpretagcdo de que se frata de um sistema dotado de energia elétrica e
que pode transmitir choque elétrico.

5
§ 7° Este(s) simbolo(s) deveré(éci)\ ser
obrigatoriamente de cor preta. L ) A
p ,
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§ 8° A manutencdo do equipamento deverd ser
realizada a cada 18 (dezoito) meses, a contar de sua instalagdo.

Art. 12. Os arames ufilizados para a condugdo
da corrente elétrica da cerca energizada, obrigatoriamente deverdo ser do
tipo liso.

Paragrafo Unico. Fica expressamente proibida a
ulilizacdo de arames farpados ou similares para a conducdo da corrente
elétrica da cerca energizada.

Art. 13. Sempre que a cerca energizada for
instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras estruturas
similares, a altura minima do primeiro fio de arame energizado deverd ser de
2,20m (dois metros e vinte centimetros), em relagcdo ao nivel do solo da parte
externa do imoével cercado.

Art. 14. Sempre que a cerca energizada possuir
fios de arame energizados desde o nivel do solo, os mesmos deverdo estar
separados da parte externa do imoével cercado através de estruturas (telas,
muros, grades ou similares).

Pardgrafo dnico. O espacamento horizontal
entre os arames energizados e outras estruturas deverdo situar-se na faixa de
0,10m a 0,20m ou corresponder a espacos superiores a 1,00m.

Art. 15. Sempre que a cerca energizada estiver
instalada em linhas divisérias de imdveis, deverd haver a concord@ncia
explicita do(s) proprietdrios(s) deste imdvel com a referida instalacdo.

Paragrafo Unico. Na hipdtese de haver recusa
por parte do proprietdrio(s) do imdvel(is) vizinho(s) na instalacdo do sistema
de cerca energizada em linha diviséria a referida cerca sé poderd ser
instalada com um angulo de 45° (mdximo) de inclinacd&o para dentro do
imovel beneficiado.

Art. 186. A empresa ou técnico instalador,
sempre que solicitado pela fiscalizagdo do 6rgdo competente da
municipalidade, deverd comprovar, ocasido da conclusdo da ins’rcloc_g‘éo, as
caracteristicas técnicas da corrente eléfrica na cerca energizada instdl)
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Paragrafo

Unico. Para efeitos de fiscalizacdo,

estas caracteristicas técnicas deverdo estar de acordo com os parmetros

fixados no art. 6° desta Lei.

Art. 17. As infracdes ao disposto nesta Lei serdo
punidas de acordo com a legislagcdo municipal vigente.

Ant. 18. As cercas energizadas j& instaladas no
Municipio de SGo Mateus ES deverdo se adequar ao disposto na presente Lei
€ sua regulariza¢gdo no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 19. O Executivo Municipal regulamentard
esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicacdo.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicacdo, revogadas as disposicoes

em contrdrio.

Gobme’re do Pr\efel’ro Municipal de S&o Mateus, Estado

do Espirito Santo, aos dezoﬁro (18) dias do
e oito (2008). /

l@m A

més de dezembro (12) do ano de dois mil

|

/AU\RIANO MA
Prefeito A

unicipal

Registrado e publicado neste Gabinete desta Prefeitura,

na data supra.
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MAGNA ARI}A ROCHA

Secretdria

unicipal de Gabinete

Decreto n?, 2.654/06.



