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APRESENTAGAO

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico (PMSB) tem o objetivo de
consolidar os instrumentos de planejamento e gestao relacionados ao saneamento,
com vistas a universalizar o acesso aos servigos, garantindo qualidade e suficiéncia
no suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condi¢gdes de vida a

populacdo, bem como a melhoria das condicbes ambientais.

Conforme exigéncias previstas na Lei Federal n° 11.445/2007, regulamentada pelo
Decreto n° 7.217/2010, fica o Municipio de Sao Mateus obrigado a revisar o Plano
Municipal Integrado de Saneamento Basico (PMSB). O Plano € um requisito prévio
para que O municipio possa ter acesso aos recursos publicos ndo onerosos e

onerosos para aplicagao em acdes de saneamento ambiental.

A Premier Engenharia e Consultoria Sociedade Simples Ltda. firmou com a
Prefeitura Municipal de Sado Mateus/ES o Contrato N° 135/2019, referente a revisao

e atualizag&o do Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico.
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1 INTRODUGCAO

O saneamento basico pode ser entendido como o conjunto dos servigos,
infraestruturas e instalagbes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos solidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

A Lei n°® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e
para a politica federal de saneamento basico, tendo como um dos principios

fundamentais a universalizacdo do acesso aos servigos de saneamento basico.

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico (PMSB) tém por obijetivo
apresentar o diagnostico do saneamento basico no territorio do municipio e definir o
planejamento para o setor. Destina-se a formular as linhas de agbes estruturantes e
operacionais referentes ao saneamento, com base na analise e avaliacdo das

demandas e necessidades de melhoria dos servigos no territério municipal.

O PMSB contemplara um horizonte de 20 (vinte) anos e abrangera os conteudos
minimos definidos na Lei n°® 11.445/2007 e na Lei n® 12.305/2010, além de estar em
consonancia com o Plano Diretor, com os objetivos e as diretrizes dos planos
plurianuais (PPA), com os planos de recursos hidricos, com a legislagdo ambiental,

legislagao de saude e de educacéo, entre outros.

Dessa forma, o planejamento dos setores de saneamento basico deve ser
compativel e integrado as demais politicas, planos e disciplinamentos do municipio
relacionados ao gerenciamento do espago urbano. Nesse intuito, tal planejamento

deve preponderantemente:
e Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

e Assegurar que a aplicagdo dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promogéo de salubridade ambiental, da

maximizacao da relagdo beneficio/custo e de maior retorno social interno;
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e Promover a organizagédo e o desenvolvimento do setor de saneamento, com
énfase na capacitacdo gerencial e na formagdo de recursos humanos,

considerando as especificidades locais e as demandas da populagao; e

e Propiciar condigbes para o aperfeigoamento institucional e tecnolégico do
municipio, visando assegurar a adog¢do de mecanismos adequados ao
monitoramento, operacdo, manutengao preventiva, melhoria e atualizagao

dos sistemas integrantes dos servigos publicos de saneamento basico.

Neste documento esta apresentado a revisdo e atualizagdo do Plano Municipal

Integrado de Saneamento Basico de Sao Mateus.
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2 JUSTIFICATIVA

A Lei n°® 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento

basico, prevé a revisao dos Planos de quatro em quatro anos.

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico do Municipio de Sado Mateus foi
aprovado em 24 de dezembro de 2014. O referido Plano foi elaborado sob a
perspectiva da Locacado de Ativos em curso na época, € que consistia na concessao
de direito real de uso das areas e da execucao da implantacdo do Sistema por parte
de ente privado, onde ao final de 24 meses, as obras de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario seriam conclusas e integradas ao patriménio publico da

Autarquia SAAE — Servico Auténomo de Agua e Esgoto de S&o Mateus.

A proposta inicial era o investimento de R$97.583.000,00 (noventa e sete milhdes,
quinhentos e oitenta e trés mil reais) empregado no Sistema de Abastecimento de
Agua, composto por: Reforma da Estacdo de Tratamento de Agua Sede (ETA
Sede); Construgdo de uma nova Captacgédo no Rio Cricaré; Implantagdo de adutoras
de agua bruta e tratada; Construcdo de uma nova Estagdo de Tratamento de Agua
no bairro Ayrton Senna e Litoraneo; Constru¢do de Centros de Reservagao;
Implantagcao de Estacdes Elevatodrias e Implantagdo de Redes Primarias.

O Sistema de Esgotamento Sanitario previa a Constru¢do de uma Estagdo de
Tratamento de Esgoto com capacidade para 244 |/s; com investimento de
R$19.528.417,00 (dezenove milhdes, quinhentos e vinte e oito mil e quatrocentos e
dezessete reais).

Como a referida Locagdo de Ativos nao logrou éxito, o Prognéstico do Plano
Integrado de Saneamento Basico do Municipio de Sado Mateus ficou totalmente

comprometido, inviabilizando também o cumprimento das metas estipuladas.

Ainda, o Municipio de Sdo Mateus sofre com o fendmeno sazonal de salinizagdo das
aguas do Rio Cricaré e Mariricu, inviabilizando o atual ponto de captagado de agua

superficial.
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Dessa forma, houve a necessidade uma revisao criteriosa do Plano existente, que
contemplasse diretrizes e metas condizentes com a realidade da atual Autarquia e
Municipio, pautados pelos principios de: Viabilidade Econdmica; Viabilidade Politica;
Viabilidade Técnica; Viabilidade Institucional; Viabilidade Ambiental e Viabilidade

Sociocultural.
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3 REVISAO DA METODOLOGIA APLICADA

A revisao e atualizagdo do Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico de S&o
Mateus contemplou um horizonte de 20 anos (2020 — 2039) e abrangeu os
conteudos minimos definidos na Lei n® 11.445/2007 e na Lei n® 12.305/2010, além
de estar em consonancia com o Plano Diretor, com os objetivos e as diretrizes dos
planos plurianuais (PPA), com os planos de recursos hidricos, com a legislagao
ambiental, legislacdo de saude e de educagdo, entre outras aplicaveis ao

saneamento basico (nas esferas federal, estadual e municipal).

Observa-se que devido a pandemia do COVID-19, a qual prorrogou o prazo para
conclusao efetiva do presente Plano, admite-se que as metas/agdes imediatas
sejam prorrogadas para o ano de 2021.

As etapas e as atividades que compuseram a estrutura metodologica para a
realizacdo dos trabalhos referentes a revisdo e atualizagdo do Plano Municipal

Integrado de Saneamento Basico (PMSB) estdo apresentadas no Quadro 1.
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Quadro 1 — Etapas e atividades para revisao e atualizacao do PMSB

ETAPA

ATIVIDADES

A) Formagao do Grupo Técnico
de Acompanhamento da
Revisao e Atualizagdo do Plano
Municipal Integrado de
Saneamento Basico

Atividade 1 — Formacgao do Grupo Técnico de Acompanhamento
(GTA)

B) Plano de Trabalho e Plano de
Mobilizagéo Social - Produto 1

Atividade 2 — Elaboragéo do Plano de Trabalho

Atividade 3 — Elaboragao do Plano de Mobilizagdo Social

Atividade 4 — Reunido de Mobilizagdo com a Prefeitura (incluindo o
GTA)

C) Revisdo do Diagnostico
Técnico Participativo (DTP) -
Produto 2

Atividade 5 — Elaboragéo do Relatério de Revisdo do Diagndstico

D) Revisdo da Projegéo
Demogréfica e Prognodstico -
Produto 3

Atividade 6 — Elaboracao do Relatério de Revisdo da Projecao
Demogréfica e Progndstico

Atividade 7 — Reunido com o GTA (Produtos 2 e 3)

Atividade 8 — Reunides de Mobilizagdo com a Populagao (Produtos
2e3)

E) Revisao dos Objetivos, Metas
e Programas/Projetos e Planos
de Acgdes (incluindo as de
Emergéncia e Contingéncia) -
Produto 4

Atividade 9 — Elaboracao do Relatério de Revisdo dos Objetivos,
Metas e Programas/Projetos e Planos de Ag¢des

F) Revisdo do Plano de
Execucdo e Instrumento de
Avaliagdo e Monitoramento -
Produto 5

Atividade 10 — Elaboragéo do Relatério de Reviséo do Plano de
Execucéo e Instrumento de Avaliagdo e Monitoramento

Atividade 11 — Reunido com o GTA (Produtos 4 e 5)

Atividade 12 — Reunides de Mobilizagao com a Populagao
(Produtos 4 e 5)

G) Proposta de Plano Resumido
Revisado - Produto 6

Atividade 13 — Elaboracao da Proposta de Plano Resumido
Revisado

H) Revisdo da Legislacéo
Municipal sobre Saneamento
Basico - Produto 7

Atividade 14 — Elaboracao do Relatério de Revisédo da Legislacao
Municipal sobre Saneamento Basico

Atividade 15 — Reunido com o GTA (Produtos 6 e 7)

Atividade 16 — Audiéncia Publica (Produtos 6 e 7)

Fonte: Premier Engenharia e Consultoria, 2019.
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4 REVISAO DAS DEFINICOES DAS UNIDADES DE ANALISE E
PLANEJAMENTO

Para a revisdo e atualizacdo do Plano Municipal Integrado de Saneamento Basico
de Sao Mateus foram definidas como Unidades de Analise e Planejamento as areas

urbana e rural do municipio.

A area urbana de Sao Mateus possui 57,19 Km?, englobando o Balneario de Guriri,
enquanto a area rural possui 2.288,86 Km?, representando aproximadamente 97,5%

da area total do municipio.

A Figura 1 apresenta um mapa com a definicdo das unidades de analise e

planejamento.
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5 CARACTERIZAGAO GERAL DO MUNICIiPIO

5.1 DADOS GERAIS DO MUNICIPIO

O Municipio de Sdo Mateus esta localizado na Mesorregido Litoral Norte Espirito-
santense e Microrregiao Litoral Norte, limitando-se ao norte com os municipios de
Boa Esperancga, Pinheiros e Conceigdo da Barra; ao sul com o municipios de Sao
Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré e Linhares; a leste com o Oceano Atlantico; e

a oeste com o Municipio de Nova Venécia (ver Figura 2).

Distante, em linha reta, 184 km da capital do Estado, Vitéria, Sdo Mateus esta
situado 36 metros de altitude, possuindo uma area de 2.346,047 km? sendo o

segundo maior municipio do Estado em termos de extensao territorial.

Segundo dados do Censo Demografico do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE, 2010), o Municipio de Sdo Mateus apresenta uma populagéo de
109.028 habitantes, resultando numa densidade demografica de 46,47
habitantes/km?. A populagao urbana do municipio € composta por 84.541 habitantes
(77,54% do total) e a populacao rural por 24.487 habitantes (22,46% do total).
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5.2 OCUPAGAO TERRITORIAL E ZONEAMENTO

O Municipio de Sdo Mateus é constituido por cinco distritos: Sede, Nestor Gomes,
Barra Nova, Nova Verona e Itauninhas (ver Figura 3).

No ano de 1997 a Camara Municipal de Sao Mateus aprovou uma lei que
transformou o Balnedrio de Guriri em um novo bairro do Distrito Sede, deixando de
pertencer ao Distrito de Barra Nova. Dessa forma, o Distrito de Barra Nova perdeu
boa parte de seu territério na divisa com o Municipio de Conceigao da Barra.

A Figura 4 apresenta um mapa contendo os principais bairros situados na sede do

Municipio de Sao Mateus (area urbana).
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Fonte: Premier Engenharia, 2019.




PREFEITURA DE
SAO MATEUS

%ﬂm ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1 1 1 1
Py 6L0z/0150BY . [ 000°0%:L g
Euod mea OV s 1B WooS'L 000t ouod g3 2Iedud 8
souleg siediouud sop ‘ds3 ‘dsig 2i0reees?
oipmang| “ 7 / - BLOJA £2 enbe,q eipad ©J 9Ie0ouD op eiedeyd €0
soulleg siedioulld so wod edepy - rpn oRISA BIA 98 SIOZUOH OAON 98 onues £9
SN3LYA OYS 30 021SY9 OLNIWVINYS 30 TVdIJINNIN ONVYd BAON BIA €3 snaje| ogs eAON 2 euideied 99
S e ey ouelsIaAuN T el3 exoN 9O anboey )
0002 SVOXIS umjeq a[seoyeiBoag sepeuspocd ap ewalsis ojpad ogs €2 ejsinbuo) eAON 98 08839Ng wog )
Ojipsuag oeS {0 oelleqiy op epeioy §3 BjsIA eog ©0 5
Aqueulsg ¢ ofe op epeloy ¢I eisip eleg 98 |w
oeag §o  sausi) sogobel 93 BUUSS UOUAY 70
oluQUY OJUES &3 sulsnber ¢ oedeiny G0
“ 1 esals) ejues 00 ewped 90 elsoly §0
,A.,E&:H " \ ogllaqry ¢ oyjap ouloq ¢O sojseg oplewy 9@
‘ \ | \ uoiBiysep) enbied ‘sey 98 AleQ 9sor wog ¢0 epeloAly 98
| | owpouegoes
\ ] :epuabaT
@
&
[
-5
3
o
-5
2
o

re

icipio

tuados na sede do muni

irros si

ba
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

incipais

Figura 4 — Pr

31



“¥ PREFEITURA DE

v SAO MATEUS

%W ESTADO DO ESPIRITO SANTO

5.3 DEMOGRAFIA
5.3.1 Evolugao da Populagao Rural, Urbana e Total

O Quadro 2 apresenta a evolugéo populacional do Municipio de Sao Mateus (areas
urbana e rural) de 1980 a 2010, de acordo com os censos populacionais efetuados

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

Quadro 2 — Populagao urbana, rural e total

POPULAGAO (Habitantes)
ANO
URBANA RURAL TOTAL
1980 27.472 27.608 55.080
1991 51.190 22.713 73.903
2000 69.004 21.456 90.460
2010 84.541 24.487 109.028

Fonte: BRASIL / IBGE.

De acordo com o ultimo Censo Demografico do IBGE, a populagdo de S&do Mateus
contava em 2010 com 109.028 habitantes, sendo 84.541 residentes na area urbana
e 24.487 residentes na area rural. A populagao total estimada pelo IBGE em 2018 foi
de 128.542 habitantes.

Pelos dados do Quadro 2 \verifica-se que a populagdo total cresceu
significativamente entre os anos de 1980 e 2010, sendo que 0 aumento do numero

de habitantes ocorreu basicamente na area urbana do municipio.
5.3.2 Taxas de Crescimento Populacional

A evolucido das taxas de crescimento anual da populagdo urbana, rural e total do
Municipio de Sdo Mateus entre os anos de 1980 e 2010 é mostrada no Quadro 3,

com base nos dados do IBGE.
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Quadro 3 — Taxa geométrica de crescimento anual da populagéao

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAGAO (%)
PERIODO
URBANA RURAL TOTAL
1980 / 1991 5,82 -1,76 2,71
1991 / 2000 3,37 -0,63 2,27
2000 /2010 2,05 1,33 1,88

Fonte: BRASIL / IBGE.

Observa-se que as taxas de crescimento da populagcao urbana foram superiores as
taxas de crescimento populacional total do municipio nos trés periodos analisados.
Quanto a area rural, constata-se um decréscimo no numero de habitantes entre os

anos de 1980 e 2000, ocorrendo um acréscimo no periodo seguinte (2000/2010).
5.3.3 Ocupacao Urbana e Densidade Demografica

Segundo o ultimo censo feito pelo IBGE, a populacdo de Sdo Mateus contava em
2010 com 109.028 habitantes, sendo 84.541 residentes na area urbana e 24.487
residentes na area rural do municipio. Esses numeros apontam uma taxa de

urbanizacgao de 77,54%, superior as taxas registradas nos anos de 1991 e 2000.

No tocante a densidade demografica, observa-se um acréscimo no periodo
compreendido entre os anos de 1991 e 2010. O Quadro 4 exibe a taxa de
urbanizagao do municipio e a densidade demografica para os anos de 1991, 2000 e
2010.

Quadro 4 — Taxa de urbanizacao e densidade demografica

ANO TAXA DE URBANIZAGAO (%) DENS'DA(EIZEE(“:'T‘?)GRAF'CA
1991 69,27 31,50
2000 76,28 38,56
2010 77,54 46,47

Fonte: BRASIL / IBGE.
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6 INFRAESTRUTURA DO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE
AGUA

6.1 BREVE HISTORICO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA E SUA ATUAL
ABRANGENCIA

6.1.1 Histérico do Servigo Prestado no Municipio

A histéria do fornecimento de agua encanada oferecida pelo Servico Autbnomo de
Agua e Esgoto de Sdo Mateus — SAAE/SMA comega ainda em meados do século
XIX, quando se iniciou o processo de canalizagdo da agua da Biquinha e a
construgcédo do Chafariz puxando ladeira a cima “rios”, espécie de barris de vinho que

armazenavam a agua para conduzi-la até as residéncias da Cidade Alta.

Somente em 1945 que o servigco de agua encanada passou a ser fornecido pela

Companhia Maua, através de contrato firmado com a Prefeitura Municipal.

Este foi um periodo de grande instabilidade no servigo prestado pela companhia, ja
que usava um motor a diesel para levar a agua encanada para as residéncias e, em
periodos de quebra do equipamento, a populagédo ficava sem agua. Este tipo de
equipamento rapidamente teve que ser substituido, entrando em seu lugar um motor
de caminhdo de marca Chevrolet. Somente os moradores do Centro recebiam agua
encanada. A maioria da populagdo ainda buscava este bem natural nos cérregos ou,
aqueles que tinham poder aquisitivo maior, instalavam pocos artesianos em seus

quintais.

No dia 30 de margo de 1967 foi criada a autarquia municipal SAAE - Servigo
Auténomo de Agua e Esgoto, sob a supervisdo da Fundagdo SESP, pela Lei da
Camara Municipal de Sdo Mateus n° 792/67, na administracdo do prefeito Wilson

Gomes.

A modernizagdo do sistema de fornecimento de agua e a construgdo da rede de
esgoto sé aconteceram no final da década de 60, na administragdo do entéo Prefeito
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Otivio de Almeida Cunha, que interveio junto ao Governo Federal recursos para

viabilizar a oferta de agua tratada para os moradores de Sdo Mateus.

Os recursos foram obtidos através de parceria entre o municipio, Governo Federal e
o0 Banco Interamericano do Desenvolvimento (BIRD), o que permitiu verba para a
aquisicdo do terreno, construcdo da estacdo de tratamento e os materiais

fundamentais para que a prefeitura municipal viabilizasse a obra.
6.1.2 Abrangéncia dos Sistemas Operados pelo SAAE

O sistema de abastecimento de agua operado pelo SAAE possui uma cobertura, em
termos populacionais (considerando as economias residenciais em funcionamento),
de 100% na area urbana e de 41,11% na area rural, totalizando um atendimento

total de 86,77% em todo o municipio.

Atualmente, o SAAE oferece agua tratada para aproximadamente 39.705 economias
residenciais (referéncia: 05/2019) em S&o Mateus, abrangendo cerca de 131.424
habitantes. A seguir estao relacionados os locais e os respectivos sistemas de
atuacado do SAAE de Sao Mateus.

Na Sede Urbana:

e S&o0 Mateus Sede;

e llha de Guiriri;

e Litoraneo;

¢ Conjunto Habitacional Village

Na Area Rural

e Km13;
e Km 23;
e Km 35;

35



+Y PREFEITURA DE
SAO MATEUS

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Km 41;

e [tauninhas;
e Nova Lima;
e Nova Vista;
e Santa Maria;
e Paulista.

Cabe observar que existem no municipio algumas localidades na area rural que
possuem instalagdes proprias 0 que tange ao abastecimento de agua, mas estas

nao sao operadas pelo SAAE.

Ressalta-se também que existem localidades/comunidades que n&o possuem
abastecimento por sistemas coletivos, sendo servidas por caminhdes-pipa

(abastecimento este operado pelo SAAE).

6.2 DESCRIGAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE
URBANA DO MUNICIPIO

A sede urbana do municipio conta com 04 (quatro) sistemas: S&do Mateus Sede,
Guriri, Litoraneo e Conjunto Habitacional Village. A Figura 5 apresenta a

abrangéncia do atendimento dos referidos sistemas.
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Figura 5 — Abrangéncia do atendimento dos sistemas da sede urbana

Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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6.2.1 Sistema de Produgao de Sao Mateus Sede

O sistema de abastecimento de agua da sede do municipio possui atualmente
24787 ligagdes e 25.808 economias, ambas da categoria residencial (referéncia:
05/2019), o que resulta em uma populagcédo atendida de aproximadamente 85.424
habitantes (tendo como referéncia o numero de economias residenciais em maio de
2019 e o numero de habitantes por domicilio considerado pelo IBGE no seu ultimo

censo, no caso 3,31 habitantes por domicilio?).

A captacao da agua bruta é realizada no Brago Sul do Rio Sao Mateus, conhecido
como Rio Cricaré. Apos a captacédo a agua bruta é recalcada para uma Estagao de
Tratamento de Agua localizada a aproximadamente 275 metros da captagdo. Apds o
tratamento a agua tratada € encaminhada diretamente para a rede de distribuigéo

por meio de cinco adutoras.

A figura que segue apresenta uma visdo geral do sistema e a respectiva area de

atendimento.

1 A metodologia utilizada para a apresentacdo do nimero de habitantes atendidos no Sistema Sao
Mateus Sede sera a mesma para os demais sistemas.
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Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Figura 6 — Visao geral do Sistema Sao Mateus Sede e sua area
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6.2.1.1 Manancial

O sistema de abastecimento de agua da sede de Sdo Mateus é efetuado por
intermédio do uso de mananciais superficial e subterraneo. Apesar de possuir o Rio
Sao Mateus como principal manancial para abastecer a sede da cidade, ja ha alguns
anos o referido rio vem sofrendo com a salinizacdo ocasionada pela diminui¢cdo de
sua vazéo e o avango da lingua salina. Este fato levou o SAAE a perfurar varios
pocos na cidade para que fossem usados de forma emergencial quando a

salinizagao atingisse a captag¢ao no rio.

De acordo com o Sistema Nacional de Informacdes sobre Recursos Hidricos -
SNIRH, coordenado pela Agencia Nacional de Aguas - ANA (disponivel em:
hidroweb.ana.gov.br/cd4/index.htm), o Rio S&o Mateus, cujas nascentes estdo
localizadas em Minas Gerais, € formado por dois bragos: o Rio Cotaxé (Braco
Norte), com 244 km de extensdo, e o Rio Cricaré (Brago Sul), com 188 km de
extensao. Da nascente até a altura de Nova Venécia/ES e Boa Esperancga/ES, tanto
esse curso d'agua como seus afluentes possuem muitas corredeiras e pequenas

cachoeiras.

Segundo a ANA, a principal causa da degradagdo da Bacia Hidrografica do S&o
Mateus € o desmatamento indiscriminado, tanto nas cabeceiras como na regido dos
tabuleiros costeiros. Ha problemas de eutrofizagdo de represas e lagos, poluigao por
pesticidas organo-sintéticos usados nas lavouras intensivas. Além disso, verifica-se
a construgao de estradas mal projetadas e ndo conservadas; o uso indevido do fogo;
€ a auséncia quase absoluta de praticas conservacionistas na implantagcao e

manutencao das areas de cultivo.

De acordo com a Agéncia Nacional de Aguas (ANA), o Servico Auténomo de Agua e
Esgoto (SAAE) possui outorga para captagdo de agua no Rio Sdo Mateus de
6.491.160 m3/ano até 28 de fevereiro de 2032.
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6.2.1.2 Captagao

A principal fonte de captagdo de agua bruta para o abastecimento da sede do
municipio é realizada no Brago Sul do Rio Sdo Mateus, conhecido como Rio Cricaré.
Porém, como este rio desde o ano de 2015 sofre com problemas de salinizagao
decorrentes do avango da lingua salina, a Prefeitura de Sdo Mateus perfurou pogos

nos anos de 2016 e 2017 para abastecer a cidade nos periodos em que a agua do

Rio Cricaré estiver imprépria para consumo.

A captacao no Rio Cricaré é realizada por um canal de tomada de agua (Figura 7). A

agua captada € encaminhada para um poco de sucgao localizado junto a estagao

elevatoria de agua bruta (EEAB).
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Flgura 7 - Captagao no Rio Crlcare
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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Além da captagao no Rio Cricaré, o Sistema de Sdo Mateus Sede conta com 20

pogos, cujos dados especificos encontram-se apresentados a seguir.
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Quadro 5 — Pogos do Sistema Sdao Mateus Sede

POCO LOCALIZAGAO Ny || coorpENADA
. ., 18°42°49,67°S /

1 Bairro Centro (Av. Cricaré) 6,60 39°51°53,90"0
' 18°43°14,08"S /

2 Bairro Ayrton Senna 54,00 39°53'24 92"0
' 18°43°04,93"’S /

3 Bairro Ayrton Senna - 39°53°11,17°0
— 18°43'10,05’S /

4 Bairro Aviagéo 53,00 39°50°10,98"0
: _ 18°42°43,05’S |

5 Bairro Cacique 50,49 39°52°18,12”0
_ -~ 18°43°45,96"S /

6 Bairro Pedra D'Agua 120,00 39°48°59.93’0
_ _ 18°42°34,09"’S /

7 Bairro Bela Vista 36,00 39°52°29,71°0
_ 18°43°26,06”S /

8 Bairro Bom Sucesso 49,00 39°53'25 77’0
— 18°43°07,77'S |

9 Bairro Caic 54,00 39°52°56 52’0
18°43°53,64’S /

10 Cohab 70,00 39°50°30,00°0
. . . 18°43°08,52"S /

11 Bairro Colina / Aroeira 48,00 39°53°37,02°0
_ 18°42°49,18”S /

12 Parque das Brisas 24,75 39°53'19,23’0
_ 18°43°34,00”S /

13 Parque Washington 17,60 39°5025,26”0
o 18°43'37,79'S /

14 Bairro Ribeirdo 54,00 39°51°25,35"0
_ 18°44°18,75"S /

15 Bairro Rodocon 92,00 39°51°47,48”0
16 Bairro Sdo0 Pedro / Nova 46.00 18°43724,22°S |/
Sao MateusS ’ 39°52'52,78°0

. 18°43°21,65"S /

17 Bairro Sernamby 61,00 39°5123,83’0
— 18°43'13,84'S /

18 Bairro Vila Nova 72,00 39°52°21,90°0
Bairro Vila Nova 18°43718,05°S /

19 (Campinho) 08,00 39°52711,69°0
. e 18°43°21,65"S /

20 Bairro Vitéria 16,00 39°53°08,03°0

Fonte: Premier Engenharia, 2019.



¥ PREFEITURA DE
SAO MATEUS

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

6.2.1.3 Recalque e Adugdo de Agua Bruta

A Estacdo Elevatéria de Agua Bruta — EEAB é constituida por trés conjuntos

motobomba, sendo que dois estdo operando 24 h/dia e um funciona como reserva.

Os conjuntos elevatoérios aparentam grandes desgastes e barriletes com arranjos
hidraulicos inadequados. O espaco fisico na casa de bombas é bastante minimizado
e a proximidade dos motores gera excesso de ruido, bem como elevagdo da
temperatura no interior da elevatéria. As bombas operam com os registros de

recalque 100% liberados e sem inversores de frequéncia.

Figura 8 — Conjuntos motobomba - EEAB
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Devido a falta de um plano de manutengao preventiva dos conjuntos elevatorios, foi
observada pelos operadores uma queda de produgdo dos conjuntos de
aproximadamente 25%, sendo que esta perda de rendimento impacta diretamente
na elevagdo do custo com energia elétrica. A edificacdo e os equipamentos

hidraulicos e elétricos da EEAB encontram-se em precarias condi¢cdes de uso.
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As trés adutoras que seguem independentes (uma de 250 mm de PVC DEFoFo,
uma de 300 mm de PVC DEFoFo e uma de 300 mm de FOFO) recalcam a agua
bruta para a caixa de distribuicdo de vazao na area das Estacbes de Tratamento de
Agua 1 e 2, da sede. Tendo em vista que a implantacdo destas linhas se deu na
década de 1960, as mesmas requerem substituicdo. Verificando o didmetro
econdmico para estagdes de bombeamento que operam de forma continua, para a
vazao de 200 I/s (capacidade de tratamento maxima aproximada da ETA dividida
pelas trés adutoras) constata-se que as adutoras de agua bruta deveriam ter o
didmetro de 350 mm, o que também acarreta na elevagdo do custo com energia

elétrica.
6.2.1.4 ETA

A Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) que abastece a sede do Municipio de Sao
Mateus esta localizada no Bairro Boa Vista. Observa-se que no mesmo local estao
instaladas duas ETA’s do tipo convencional de ciclo completo (coagulagao,
floculagéo, decantacgao, filtracdo e desinfecgdo). A ETA 1 foi construida em 1970 e
possui uma vazao de projeto de aproximadamente 130,00 I/s, enquanto a Estacéo 2,
que teve seu inicio de operagdo em 1991, possui uma vazao de projeto de 90,00 I/s.
As figuras na sequéncia apresentam o fluxograma de tratamento das estacdes e

uma vista aérea das mesmas.
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Figura 9 — Fluxograma das ETA’'s 1 e 2
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Basico de Sao Mateus, 2014.
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Figura 10 — Vista aérea das ETA's1e2e respeciva |
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Atualmente as estagdes operam 24 horas por dia bombeando agua tratada

diretamente para a rede distribuicdo. As vazdes de tratamento, somadas, chegam a

220,00 I/s.

Ao adentrar no processo de tratamento, a agua bruta passa pelas seguintes

unidades operacionais:

» Caixa de Chegada: a agua bruta € aduzida para as ETA’s por recalque até a
caixa de chegada de cada estagao (Figura 11), dotadas de Calha Parshall

com largura de garganta de 22,9 cm.
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Figura 11 — Caixa de chegada ETA’s 1 e 2
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

» Floculadores: uma vez coagulada a agua é enviada ao processo de
floculacdo, sendo que ambas as estagdes possuem unidades de floculagao
hidraulica de fluxo vertical (Figura 12). Os floculadores das ETA’'s 1 e 2, em
condigdes 6timas de operagao, possuem vazdes de operagdo maxima de 113

e 185 I/s, respectivamente.

Figura 12 — Floculadores - ETA’s 1 e 2
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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» Decantadores: Nos decantadores as impurezas que se aglutinaram e
formaram os flocos vao se separar da agua pela agao da gravidade, indo para
o fundo dos tanques, formando assim um lodo. O lodo gerado nos
decantadores atualmente é despejado Rio Cricaré. Ambas as estagdes
possuem, cada uma, 02 (duas) unidades de decantadores do tipo laminares
de alta taxa (Figura 13). Os decantadores s&o operados em bateladas, isto é,
ha acumulo de lodo por um periodo de tempo em torno de 20 a 40 dias e,
apos o seu enchimento, o mesmo € esgotado e € realizada a sua lavagem. A
maior limitacdo dos decantadores das estacdes esta relacionada ao fato dos
mesmos nao possuirem sistemas de remog¢ao semi continua de lodos em

funcionamento.

Figura 13 — Decantadores - ETA’'s 1 e 2
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

» Filtros — Nos filtros ficardao retidas as impurezas que passaram pelas fases
anteriores. As estagdes de tratamento 1 e 2 possuem unidades de filtragao
distintas. Enquanto a ETA 1 trabalha com 4 filtros rapidos, sendo dois de fluxo
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ascendente e dois com fluxo descendente, a ETA 2 possui 7 filtros de fluxo

descendente.

> Reservatorios de Lavagem dos Filtros — as figuras a seguir apresentam os

reservatorios que sao utilizados para lavagem dos filtros das estagdes.

Figura 14 — Reservatérios - ETA’s 1 e 2
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

» Laboratério localizado na ETA — a estacdo de tratamento possui um
laboratério no qual € realizada a maior parte das analises exigidas pela

legislagao.

» Desinfecgdo e Fluoretagao — Neste ponto a agua ja é potavel, mas para
maior prote¢cdo contra o risco de infec¢gdes de origem hidrica, € feito o
processo de desinfec¢gdo, com a adi¢cdo de hipoclorito de sodio, cloro gasoso
ou didxido de cloro. O passo seguinte € a Fluoretagao, quando € adicionado
fluossilicato de sddio ou acido fluorssilicico em dosagens adequadas. Na ETA

o cloro é gerado a partir do sal por meio de um gerador.

» Tanque de Contato — antes de seguir para distribuicdo, a agua tratada é

conduzida para um reservatorio que serve como tanque de contato.
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RESERVATORIO
DE
CONTATO ¢

Figura 15 — Tanque de Contato
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Além das infraestruturas citadas, estdo localizadas junto a area da ETA o prédio
administrativo do SAAE, abrangendo toda a parte administrativa e comercial, como

também os setores de engenharia, manutencgéo e operacgao.
6.2.1.5 Recalque de Agua Tratada (ERAT)

A ERAT fica localizada na area das ETA’s, composta por cinco (05) conjuntos
motobomba, que realizam a sucgdo da agua tratada do tanque de contato. As
bombas sao alimentadas por um transformador de 125 kW. O quadro a seguir

apresenta as caracteristicas dos conjuntos motobomba da ERAT S&ao Mateus.
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Quadro 6 — Caracteristicas dos conjuntos motobomba da ERAT Sao Mateus

CONJUNTO SITUAGAO VAZAO POTENCIA ATM TEMPO DE
MOTOBOMBA ||OPERACIONAL || NOMINAL(m/h) (cv) (m.c.a) USO (anos)
1 Operando 140 50 60 ND
2 Operando 140 50 60 ND
3 Operando 140 50 60 ND
4 Operando 140 50 60
5 Operando 290 75 46

Fonte: SAAE Sao Mateus, 2019.

As bombas operam 24 h por dia, sem reserva instalada. O recalque das bombas é

feito diretamente na malha de distribuicao e € controlada pelos operadores, através

de um mandmetro metalico que se encontra instalado no recalque das bombas.

As condigbes fisicas da elevatoria sdo satisfatorias, demonstrando regularidade das

manutencdes preventivas.

6.2.1.6 Reservagao

Além dos reservatoérios localizados junto a ETA, os quais servem somente para

lavagem dos filtros, a sede do municipio de Sdo Mateus possui mais 04 (quatro)

reservatorios, sendo que atualmente somente 01 (um) esta em operagao.

O quadro a seguir apresenta a localizagdo, o volume de reservagao e o tipo de

material dos reservatoérios existentes na sede do municipio.

Quadro 7 — Reservatorios da Sede

RESERVATORIO LOCALIZAGAO MATERIAL TIPO Vo('r'n‘ﬂ;"'E
Vila Nova Rua Buenos Aires Concreto Elevado 250,00
Centro Ladeira do Bezouro Concreto Elevado 200,00
Sernamby Rua Mosenhor Guilherme Schimidt| Concreto Elevado 300,00
Parque das Brisas Rua Sao Domingos Concreto | Semi Enterrado| 400,00

Fonte: SAAE Séao

Mateus, 2019.
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Segundo informagdo do SAAE de Sao Mateus, os reservatérios dos bairros Vila
Nova e Centro foram desativados em virtude de apresentarem estrutura e tubulagao
comprometidas. Ja o reservatério do Bairro Sernamby, que funcionava como
reservatorio de jusante e servia como um alarme de sobrepressdo na rede,
atualmente recebe somente do poco localizado no mesmo bairro, pois o sistema de
alarme que enviava um sinal luminoso para a sala dos operadores informando a
necessidade de desligamento das bombas deixou de funcionar, prejudicando assim
sua operacao. As figuras seguintes apresentam o reservatoério do Bairro Sernamby e

Parque das Brisas respectivamente.
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Flgura 16 - Reservatorlo Sernamby
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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Pl ! BB BN [
Figura 17 — Reservatoério Parque das Brisas
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Para efeito de atendimento, o volume de reservacdo de um Sistema de
Abastecimento de agua deve ser de 1/3 do consumo maximo diario. Nessa linha,
apresentar-se-a na sequéncia uma analise para verificagdo se o0 volume de
reservagao existente no Sistema Sede esta de acordo com o recomendado por

norma.

O volume total de reservagao em funcionamento do sistema sede é de 700,00 m3.
Ao considerar a populacéo atendida pelo sistema e o consumo per capita informado
pelo SAAE, o minimo necessario de reservagado, por norma, deveria possuir
atualmente um volume de 5.125,47 m3. Conclui-se, portanto, que o volume existente

de reservagao no sistema ndo atende ao minimo recomendado. Ver calculo abaixo:
Q = (P.K1.q) / 86400, onde:
e Q =demanda maxima diaria de agua (I/s);
e P =populagao atendida pelo Sistema Sao Mateus Sede = 85.424;

e K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20 (coeficiente de variagao da
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vazao maxima diaria - NBR 12211/1992 da ABNT);
e (= consumo médio per capita de agua (segundo SAAE) = 150 I/hab.dia;
e Consumo maximo diario: Qmaxd = 177,97 I/s = 15.376,41 m3/dia;

e Volume ideal de reservagao = 1/3. Qmaxd =5.125,47 m3.
6.2.2 Sistema de Producgao do Balneario Guriri

O sistema de producéo do Balneario Guriri possui 8.118 liga¢des e 8.680 economias
(ambas da categoria residencial), atendendo a uma populagdo aproximada de
28.731 habitantes (tendo como referéncia maio de 2019). O sistema é abastecido

somente por captagao subterranea seguida de simples desinfecao.

A Figura 18 apresenta uma visdo geral do sistema e a respectiva area de

atendimento.
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Figura 18 — Visao geral do Sistema Guriri e respectiva area de abrangéncia
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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6.2.2.1 Manancial e Captagao

A captacao de agua bruta para abastecer o Balneario de Guriri era realizada por
meio de mananciais superficial e subterraneo. O manancial superficial que abastecia
o0 balneario era o Rio Macuriri, onde a captagdo era realizada através de uma
plataforma flutuante. No entanto, ap6s a abertura da barra, o rio (qQue ja sofria
problemas de salinizagdo em certas épocas do ano) passou a ser salinizado em todo

o periodo, inviabilizando assim o seu uso para abastecimento.

Dessa forma, houve a perfuragcdo de quatros pogos artesianos na regido do Rio
Preto de modo a auxiliar na captacdo de agua bruta, porém, os mesmos nao
atingiram vazao suficiente para atender o balneario. Por essa razao, perfuraram-se
mais 02 (dois) pogos, sendo um com profundidade de 250 metros, junto a ETA
(Figura 19), que apresentou uma boa vazado (aproximadamente 80 m3*h), e o
segundo no mesmo terreno da elevatéria de esgoto (Figura 20), localizado também

préximo a ETA.

Rodo! ‘ thoyarif Duarte santos
a
via Othoy o]

Figura 19 — Pogo ETA Guriri
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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i Rodovia Othovatino Duade Santos

Figura 20 — Pogo localizado no terreno da elevatéria de esgoto
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Ressalta-se, ainda, que dentre os 04 (quatro) pogos na regiao do Rio Preto, somente
01 (um) estd em operagéo, sendo que os demais estdo em estado de espera (stand-
by) e sdo ativados comumente na alta temporada. Segundo o SAAE, nenhum dos

pOCOS possui outorga.
6.2.2.2 Recalque e Adugdo de Agua Bruta

Junto ao unico pogo em operagao existe uma estagao de recalque de agua bruta

(ERAB), que encaminha a agua para a estagao de tratamento de Guiriri.
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Figura 21 — ERAB - Po¢o em operagao
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.2.2.3 Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) - Guriri

A estacdo de tratamento de agua de Guriri é do tipo convencional, dividida em dois
modulos independentes: um composto por floculador, decantador e filtros

autolavaveis e um segundo composto por aerador e filtros russos.

Atualmente somente a agua proveniente do pogo situado no terreno da estacéo
elevatoria de esgoto necessita de tratamento convencional (sendo submetida ao
tratamento completo na ETA Guriri), isto em func&o do alto teor de ferro encontrado
na agua bruta captada. Ja os outros pogcos em funcionamento encaminham a agua
diretamente para o reservatério, situado junto a ETA, o qual funciona como tanque

de contato (para fins de cloragao).

Apesar de boa parte das unidades da ETA estarem inoperantes, em funcdo da
qualidade da agua bruta, a estagdo encontra-se bastante sucateada e com varios
registros e comportas sem estanqueidade, além da necessidade de melhorias na

parte elétrica.
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Figura 22 — Localizagao e detalhe da ETA Guriri
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

A ﬁ
Figura 23 — Vista da ETA Guriri em operagao
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Dentro da area da estagao existe um espaco onde fica locado um equipamento de
dessalinizagéo, instalado no ano de 1999. Segundo informagbes do SAAE, o
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equipamento ndo estd em operagao devido ao limite de tratamento (remogao) de
cloreto.

6.2.2.4 Recalque e Adugao de Agua Tratada

A ERAT de Guriri € composta por 02 (dois) conjuntos motobomba que operam 24

horas por dia, sendo que a agua recalcada € encaminhada diretamente para a rede.

Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.2.2.5 Reservagao

Junto a estacdo existe um reservatorio elevado de concreto com volume de 200 m?,

porém o mesmo serve somente para lavagem dos filtros da estacao.
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- - :
Figura 25 — Reservatério Sist. Guriri
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

O volume total de reservagao em funcionamento do sistema € nulo, uma vez que o
reservatorio junto a ETA serve somente para lavagem dos filtros. Ao considerar a
populacdo atendida pelo sistema e o consumo per capita informado pelo SAAE, o
volume minimo necessario de reservacdo para o Sistema Guriri deveria ser de
1.723,85 m3. Conclui-se, portanto, que o volume existente de reservagao no sistema

nao atende ao minimo recomendado. Ver calculo na sequéncia.
Q = (P.K1.q) / 86400, onde:
¢ Q =demanda maxima diaria de agua (I/s);
e P = populagao atendida pelo Sistema Sao Mateus Sede = 28.731;

e K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20 (coeficiente de variacdo da
vazao maxima diaria - NBR 12211/1992 da ABNT);

e Q= consumo médio per capita de agua (segundo SAAE) = 150 I/hab.dia;

e Consumo maximo diario: Qmaxd = 59,86 I/s = 5.171,54 m3/dia;
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e Volume ideal de reservacédo = 1/3. Qmaxd = 1.723,85 m>.
6.2.3 Sistema do Bairro Litoraneo

O Bairro Litoraneo em Sao Mateus fica a margem da rodovia BR-101 onde estéo
localizadas grandes industrias, a Universidade Federal do Espirito Santo e o Instituto
Federal do Espirito Santo. Segundo o SAAE, o sistema possui 539 ligagbes e 571
economias (ambas da categoria residencial), atendendo a uma populagéo
aproximada de 1.890 habitantes (tendo como referéncia maio de 2019). A figura na
sequéncia apresenta as unidades que compdem o sistema e a respectiva area de

abrangéncia.
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Figura 26 — Visao geral do Sistema Litoraneo e respectiva area de abrangéncia
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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O sistema de abastecimento de agua do Bairro Litoraneo é independente do sistema
da sede de S&o Mateus. A agua bruta € captada através de um pogo profundo
(Figura 27) com vazdo meédia aproximada de 9,44 |/s, que bombeia a agua sem
nenhum tratamento direto para a rede de distribuicdo. O sistema de abastecimento
de agua do Bairro Litoraneo possui um reservatorio elevado (Figura 28) de concreto

com 40 m?3, porém, encontra-se desativado.

Figura 27 — Pogo Principal - Sist. Litoraneo
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Figura 28 — Reservatério - Sist. Litoraneo
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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6.2.4 Sistema Conjunto Habitacional Village

O Conjunto Habitacional Village esta localizado nas proximidades da rodovia BR-
101, sendo vizinho do Bairro Litoraneo e composto por 05 (cinco) conjuntos
habitacionais (residenciais Village Atlantico, Village Cricaré, Village das Flores,

Village Guriri e Village Litoraneo).

O conjunto surgiu do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, que entregou
o empreendimento com toda a infraestrutura interna, composta por rede de agua,
esgotamento sanitario com tratamento, drenagem e rede elétrica. Apds a entrega o
SAAE de Sao Mateus passou a operar os sistemas de abastecimento de agua e

esgotamento sanitario.

A figura na sequéncia apresenta as unidades que compdem o sistema e a respectiva

area de abrangéncia.
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Figura 29 — Visao geral do Sistema do Conj. Hab. Village e respectiva area de
abrangéncia
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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O sistema de abastecimento de agua do Village atende aproximadamente 3.320
habitantes (tendo como referéncia maio de 2019), contemplando, de acordo com o
SAAE, 1003 ligagdes e 1003 economias (ambas de categoria residencial). O sistema
€ composto por 02 (dois) pogos, com vazdo aproximada de 12,5 I/s cada, que
recalcam a agua, sem qualquer tratamento, para 03 (trés) reservatorios de fibra

apoiados, com 20 m?® cada, localizados ao lado dos pogos.

o o N A
Figura 30 — Pogos - Sistema Village
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Figura 31 — Reservatérios - Sistema Village
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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6.3 DESCRICAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS
DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELO
SAAE

Neste item estdo apresentadas as localidades que possuem sistemas publicos de
abastecimento de agua operados pelo SAAE de S&do Mateus. Estes sistemas
isolados sdo compostos na sua maioria por captacdo em po¢o ou nascente, sistema

simplificado de tratamento, reservatorio e rede de distribuigc&o.

A figura a seguir apresenta a localizagao espacial dos referidos sistemas.

68



PREFEITURA DE
SAO MATEUS

40“2?‘0"\!\1 40°1 (IJ‘D"W AO"Ol'O"W 39° SQIJ'O'W

18°30'0"S
1

18°40'0"S

18°50'0"S
1

4 JONONOX JNr gl gION JRUIBK

”

19°10'0"S
1

19°20'0"S
1

[SAO GABRJEL DA PALHA

\Nﬁf (8
PINHEIROS

BO(\ ESPERANCA CONCEICAO DA BARRA

NOVA VENECIA

o

4
SAO MATEUS

VILA VALERIO

Legenda: SOORETAMA
Vias

Limites Municipais

S&o Mateus

SAA Nova Aymorés

SAA Nestor Gomes

SAA ltauninhas

SAA Santa Maria LINHARES
SAA Nova Vista

SAAN Sra. do Guadal -
RS PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SAO MATEUS

SAA Santa Leocadia Thulo:
s Mapa dos SAA - Distritos e Comunidades Rurais
SAA Nova Lima / ,7-/ CIIIIED Fubmalo: B

" sl A SAA operados pelo SAAE de Sdo Mateus
SAA Paulista

Escala:
S/ >

Dl Folha:
1:390.000 |*%Setembror201g] A4
T

Figura 32 — Localizagao espacial dos sistemas da area rural operados pelo

SAAE

Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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6.3.1 Sistema Nossa Senhora de Guadalupe (km 13)

A Comunidade Nossa Senhora do Guadalupe esta localizada no km 13 da Rodovia
ES-381, que liga o municipio de S&do Mateus a Nova Venécia. Segundo o SAAE, o
sistema (tendo como referéncia maio de 2019) possui 191 ligagdes e 191 economias
(ambas da categoria residencial), beneficiando aproximadamente 632 habitantes
que residem na faixa compreendida do km 13 ao km 16 da BR-381. O sistema de
abastecimento é composto por pocgo profundo e rede de distribuicao.

Figura 33 — Localizagao do Sistema Nossa Senhora de Guadalupe
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.3.2 Sistema de Santa Leocadia (km 23)

A Comunidade de Santa Leocadia fica localizada no Km 23 da rodovia que liga Sédo
Mateus a Nova Venécia (ES-381). O sistema de Santa Leocadia abastece do km 16
(Comunidade Vaversa) ao km 30 (Comunidade Santa Terezinha), porém, ha
problemas de abastecimento no final da rede, a partir do km 28. O sistema possui
369 ligagcdes e 381 economias (ambas da categoria residencial) em funcionamento,

resultando em um atendimento de 1.261 habitantes.
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A agua é captada em um pocgo artesiano a 184 metros de profundidade, seguindo
posteriormente para um tanque de contato, onde é realizado o tratamento por

simples desinfec¢gdo com a adi¢ao de cloro liquido.

Figura 34 — Localizagédo do Sistema de Santa Leocadia
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.3.3 Sistema de Nova Aymorés (km 35)

A Localidade de Nova Aymorés fica localizada no Km 35 da rodovia que liga Séo
Mateus a Nova Venécia. O Sistema de Nova Aymorés possui 769 ligacdes e 776
economias, ambas de categoria residencial, abastecendo uma populagcdo de

aproximadamente 2.569 habitantes (tendo como referéncia maio de 2019).

O sistema de captacao e tratamento esta localizado dentro de uma area particular. A
agua é captada em uma nascente chegando por um canal existente, onde recebe
desinfeccédo e fluoretagcdo. Através de uma estacdo elevatoria a agua tratada é
distribuida a populagdo. Como a captagédo ocorre em uma nascente, a agua bruta é

considerada de boa qualidade (mesmo em periodos de seca).
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Existe, também, um pog¢o com aproximadamente 134 metros de profundidade, com
capacidade de captar em torno de 2,0 I/s, que serve como reforco no abastecimento
da comunidade, sendo que a agua bruta captada € langada diretamente na rede de

distribuicdo (sem nenhum tratamento).

Legenda:
@ Nascente e ETA

O Poco i "“ o A- l g
Figura 35 — Localizagédo do Sistema de Nova Aymorés
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.3.4 Sistema de Nestor Gomes (km 41)

O Distrito Nestor Gomes fica localizado entre o Km 39 e Km 42 da rodovia que liga o
Municipio de Sdo Mateus a Nova Venécia. O Sistema de Nestor Gomes possui 858
ligacbes e 928 economias, ambas de categoria residencial, abastecendo uma
populacdo de aproximadamente 3.072 habitantes (tendo como referéncia maio de
2019).

O sistema conta com uma captagdo em nascente (em torno de 11,11 I/s) e um pogo
de aproximadamente 90 metros de profundidade, com vazao de operagao de 5 I/s.
Ambas captagdes abastecem uma pequena barragem de acumulagéo, onde ocorre

a aplicagdo de cloro liquido. A agua tratada é recalcada por meio de uma ERAT
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localizada junto a captacdo, sendo entdo encaminhada para a rede de distribui¢ao.
No momento da visita pela Consultora observou-se que o sistema nao possui bomba
reserva. O sistema conta ainda com um reservatorio elevado de concreto de 50 m?3,

que funciona como reservatorio pulmao.

Legenda:

(*) Nascente e ETA

[+] Reservatorio

Figura 36 — Localizagcédo do Sistema de Nestor Gomes
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.3.5 Sistema de Itauninhas

A Localidade de Itauninhas é uma pequena vila a margem da rodovia que liga
Sayonara a Pinheiros. O Sistema de ltauninhas abrange 142 ligacdes e 144
economias residenciais, atendendo a aproximadamente 477 habitantes (tendo como
referéncia maio de 2019). A agua é captada em uma nascente (5,55 I/s), que envia a
agua bruta para um tanque de contato no qual é feita a desinfecgdo. Apos essa
etapa, a agua é recalcada diretamente para a rede distribuicdo. O sistema conta
ainda com 02 (dois) pogos, que foram perfurados para aumentar a disponibilidade de

agua.
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Figura 37 — Localizagao do Sistema de Itauninhas
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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6.3.6 Sistema de Nova Lima

A Localidade de Nova Lima é uma pequena vila a margem da rodovia ES-313, que
liga os municipios de Sayonara e Pinheiros. O sistema de abastecimento de agua da

comunidade atende também a S&o Gerando, possuindo 421 ligacbes e 436
economias, e atingindo a uma populacdo aproximada de 1.443 habitantes (tendo
como referéncia maio de 2019).

A agua é captada no pogo artesiano com vaz&o aproximada de 6,94 I/s, passando
por desinfeccéo e fluoretagdo, sendo recalcada por meio de uma estacio elevatoria
para o reservatorio elevado de 55 m? , para entao ser distribuida a populacdo. Cita-
se ainda que, a aproximadamente 100 metros deste sistema, ha uma captacao
superficial e uma estacao elevatoria de agua bruta (EEAB), as quais eram utilizadas

no abastecimento, mas que no momento encontram-se em estado de espera (stand-
by).
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Figura 38 — Localizagédo do Sistema de Nova Lima
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.3.7 Sistema Nova Vista

A Localidade de Nova Vista fica na rodovia que liga Sdo Mateus a Boa Esperanca.
No sistema local a agua é captada em um pocgo raso, onde recebe desinfecgédo e
fluoretacdo. A agua tratada é recalcada, por meio de uma estagao elevatoéria, direto
para a rede e distribuida a populacédo dentro dos padrdes de potabilidade.

Quanto aos dados comerciais, 0 SAAE nao possui informagdes exclusivas para o
Sistema Nova Vista, sendo os dados organizados de forma conjunta com o Sistema
Santa Maria, totalizando, dessa forma, 491 ligacbes e 539 economias, ambas de
categoria residencial, e atendendo a uma populagdo aproximada de 1.784

habitantes (tendo como referéncia maio de 2019).

75



$34Y PREFEITURA DE

.t SAO MATEUS

g

%&W ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Figura 39 - Localizagcdo do Sistema Nova Vista
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.3.8 Sistema de Santa Maria

A Localidade de Santa Maria é uma pequena vila a margem da rodovia que liga os
municipios de Sdo Mateus e Boa Esperanca. O Sistema de Santa Maria € composto
por 03 (trés) captagdes de agua bruta (sendo uma nascente e dois pogos) e por um
reservatorio elevado de 25 m3. A agua é captada na nascente por meio de uma
barragem de nivel, com vazao aproximada em 5,5 I/s, e encaminhada a um tanque
de contato, onde recebe desinfecgéo e fluoretagdo. Apds o tratamento, esta segue
para uma estagao de recalque, quando entdo é bombeada diretamente para a rede
de distribuicdo. O excedente de agua proveniente da nascente e do pogo é
encaminhado para o reservatorio elevado, que funciona como um reservatério

pulm&o.
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Figura 40 — Localizagao do Sistema de Santa Maria
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.3.9 Sistema de Paulista

A Localidade de Paulista situa-se as margens da BR-101, préximo ao km 84. O
sistema local apresenta 237 ligagbes e 248 economias em funcionamento (ambas
de categoria residencial), atendendo a uma populagdo aproximada de 821

habitantes (tendo como referéncia maio de 2019).

Em termos operacionais, o sistema capta aproximadamente 5,31 I/s, sendo parte
originada de uma nascente e parte de um pogo artesiano. O tratamento é realizado
por simples desinfecgéo e fluoretagado, junto as captagdes. Apds tratada, a agua é
recalcada por meio de uma estagdo elevatdria diretamente para a rede de
distribuicdo. Observa-se ainda a presenca de 02 (dois) reservatérios apoiados de

fibra, com capacidade de 15 m? cada, que funcionam como reservatorios pulméao.
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Figura 41 — Localizagao do Sistema de Paulista
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

6.4 DESCRIGAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS
DISTRITOS DO MUNICIPIO NAO ATENDIDOS PELO SAAE

6.4.1 Sistema das Comunidades de Barra Nova Norte e Sul
As comunidades de Barra Nova Norte e Sul localizam-se no Distrito de Barra Nova,

ao longo da Rodovia Estadual ES-315, distante aproximadamente 35 km da sede de

Sao Mateus.

Conforme o SAAE, a autarquia realizou investimentos em pogos profundos nessas
comunidades, todavia, devido a ma qualidade da agua, o sistema nunca entrou em
operagao (ndo ha rede de distribuicdo implantada). Dessa forma, as comunidades

sao abastecidas por caminhdes-pipa.
6.4.2 Sistema da Comunidade de Sao Miguel

A Comunidade de S&o Miguel localiza-se no Distrito de Barra Nova, entre as
rodovias ES-315 e BR-101, cortada por uma estrada vicinal.
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Nessa comunidade existe um pogo artesiano, que ja foi operado pela Petrobras. O
sistema apresenta um reservatério elevado de 20 m?3, embora cada residéncia
possua seu proprio pogo para abastecimento. Esta comunidade também é

abastecida por caminhdes-pipa.
6.4.3 Sistema da Comunidade do Ferrugem

A Comunidade do Ferrugem, localizada no Distrito de Barra Nova, possui um pogo
artesiano e rede de distribuicdo instalados pelo SAAE, contudo, a proépria

comunidade opera o sistema, ndo havendo tarifagao pelo consumo.

A agua captada é recalcada para um reservatorio apoiado de 15 m?, sem tratamento
algum, seguindo para a rede de distribuicao por gravidade. A comunidade também &
abastecida por caminhdes-pipa.

6.4.4 Sistema da Comunidade de Nativo de Barra Nova

A Comunidade Nativo de Barra Nova, localizada no Distrito de Barra Nova, possui
poco artesiano com aproximadamente 100 metros de profundidade e rede de
distribuicdo, entretanto, a agua nédo é de boa qualidade (por apresentar grande

quantidade de ferro). A comunidade também é abastecida por caminhdes-pipa.
6.4.5 Localizagao Espacial das Unidades

A figura seguinte apresenta a localizagado espacial das unidades dos sistemas n&o

operados pelo SAAE.
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Figura 42 — Localizagao espacial das unidades dos sistemas da area rural ndo

operados pelo SAAE
Fonte: Premier Engenharia, 2019.
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6.5 INFORMACOES COMPLEMENTARES QUANTO A RESERVAGCAO

Além do exposto quanto ao atendimento do minimo ideal de reservagdo para o
Sistema Sao Mateus Sede e para o Sistema Guriri, apresenta-se no Quadro 8 a
situagdo dos demais sistemas, utilizando os mesmos critérios e parametros

considerados para os sistemas citados.

Quadro 8 — Atendimento quanto ao minimo ideal de reservacgao

SESERVAGRO) | voLume DeALoE | auanto Ao

ATENDIMENTO

Sist. do Bairro Litordneo 0,00 (*) 113,40 N&o atende

Sist. Conj. Hab. Village 60,00 199,20 Nao atende

Sist. N. S. de Guadalupe (Km 13) 0,00 30.35 Nao atende

Sist. de Santa Leocadia (Km 23) 40,00 60.53 Nao atende

Sist. de Nova Aymorés (Km 35) 0,00 123.29 Nao atende

Sist. de Nestor Gomes (Km 41) 50,00 147,44 Nao atende

Sist. de Itauninhas 0,00 23,07 Nao atende

Sist. de Nova Lima 55,00 70,45 Nao atende

Sist. de Nova Vista / Santa Maria 25,00 87,84 Nao atende

Sist. de Paulista 30,00 40,77 Nao atende

(*) Sistema com reservatorio desativado ou nio instalado.
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Observa-se que a todos os sistemas possuem insuficiéncia quanto ao volume de
reservacao ideal. Em virtude da auséncia de informacéo no tocante a quantidade de
economias ou pessoas atendida nas comunidades de Barra Nova, Sdo Miguel,
Ferrugem e Nativo, e pelo fato do abastecimento nestas comunidades ser suprido
por caminhdes-pipa, fica inviavel analisar a situacdo de reservagao nos referidos

sistemas.

6.6 REDE DE DISTRIBUIGAO

A rede de distribuicdo consiste na ultima etapa de um sistema de abastecimento de
agua, constituindo-se de um conjunto de condutos assentados nas vias publicas ou

nos passeios, aos quais se conectam os ramais domiciliares. Dessa forma, a funcao
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da rede de distribuigdo € conduzir a agua tratada aos pontos de consumo, mantendo

suas caracteristicas de acordo com os padrdes de potabilidade.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informag¢des sobre Saneamento (SNIS) de
2017, o Municipio de Sao Mateus possui um total 348 km de rede de abastecimento
de agua. Ressalta-se, porém, que como O municipio ndo possui um cadastro
contemplando todos os sistemas existentes no municipio, somente informacdes do

Sistema Sede estéo disponiveis.

Segundo o SAAE, o Sistema Sede apresenta aproximadamente 202,5 Km de rede
de abastecimento de agua, em didmetros variados. Deste total, 87,1%
(176.361,51m) sado constituidos de PVC, 10,6% (21.393,00m) de amianto e 2,3%
(4.749,00m) de ferro fundido. O quadro a seguir apresenta a extensédo de rede de

abastecimento de agua por bairro em fungao do tipo de material.

Quadro 9 — Extensao da rede de abastecimento de agua por bairro e tipo

MATERIAL (extensdao em metros)
BAIRRO
PVC Amianto Ferro Fundido Total

Boa Vista 9.286,00 6.053,00 110,00 15.449,00
Vila Nova 9.623,00 1.834,00 - 11.457,00
Ideal 7.024,00 1.511,00 2.836,50 11.371,50
Sernamby 8.102,00 1.574,00 413,00 10.089,00
Centro 4.617,00 4.156,00 464,00 9.237,00
B. Sucesso Il 7.291,00 - - 7.291,00
Ayrton Senna 7.102,02 - - 7.102,02
Seac 6.048,10 - - 6.048,10
Santo Antbnio 4.592,00 1.392,00 5.984,00
San Remo 5.780,00 - 76,00 5.856,00
Park Washington 5.536,00 - - 5.536,00
Ribeirao 5.184,00 316,00 - 5.500,00
Aroeira 5.249,60 - - 5.249,60
Cohab | 4.119,00 946,00 - 5.065,00
Parque das Brisas 4.983,84 - - 4.983,84
Morada do Ribeirao 4.264,00 333,00 - 4.597,00
Aviagdo 4.387,00 120,00 - 4.507,00
B. Sucesso | 4.257,00 - - 4.257,00
S&o Pedro 3.443,00 787,00 - 4.230,00
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MATERIAL (extensdao em metros)
BAIRRO
PVC Amianto Ferro Fundido Total
Posto Esso 3.601,00 595,00 - 4.196,00
Bela Vista 3.687,00 482,00 - 4.169,00
Morada do Lago 4.139,00 - - 4.139,00
Cohab lI 4.029,00 - - 4.029,00
Nova Sdo Mateus 3.885,00 - - 3.885,00
Nova Era 3.809,50 - - 3.809,50
Porto 3.073,00 221,00 234,50 3.528,50
Cacique 3.293,00 193,00 - 3.486,00
Carapina 3.419,00 - - 3.419,00
Jacui | 3.253,54 - - 3.253,54
Vitéria 3.138,00 - - 3.138,00
Vila Verde 3.027,00 - - 3.027,00
Universitario 2.978,00 - - 2.978,00
Jaqueline 2.300,00 558,00 - 2.858,00
Chéacara do Cricaré 2.009,00 - 615,00 2.624,00
Bairro de Fatima 2.511,00 - - 2.511,00
Inocop 2.190,00 265,00 - 2.455,00
Greca 2.346,00 - - 2.346,00
Santa Tereza 2.097,00 57,00 - 2.154,00
Lago dos Cisnes 2.017,00 - - 2.017,00
Buritis | 1.887,19 - - 1.887,19
Golden Garden 1.867,72 - - 1.867,72
Rodocon 1.416,00 - - 1.416,00
Séo Miguel 1.323,00 - - 1.323,00
Colina 1.142,00 - - 1.142,00
Total 176.361,51 21.393,00 4.749,00 202.503,51

Fonte: SAAE (2019).

Dadas as condigbes de topografia do municipio, existem instaladas (junto a rede de
abastecimento de agua) estacbes de bombeamento (incluindo os booster’s), que
possuem a fungdo de recalcar a agua tratada até os reservatorios, bem como

reforgcar a pressao diretamente na linha de distribuig&o.

83



Ti PREFEITURA DE
SAO MATEUS

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

6.7 AVALIA(;AO DA SIT!JA(;/:\O ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA DO MUNICIPIO

De maneira geral, as instalagdes fisicas e os equipamentos que compdem o sistema
de abastecimento de agua de Sao Mateus ndo encontram-se num bom estado de
conservagao ou em condicbes adequadas para o uso. Para exemplificar, destacam-

se as seguintes situagdes:

e Rede de abastecimento de agua constituida de cimento amianto e ferro
fundido (12,9% do total de rede existente);

e Falta de manutengdo nas instalagbes/bombas de recalque de agua bruta e
tratada;

e Auséncia de manutencao em reservatorios.

6.8 BALANCO CONSUMOS VERSUS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA PELO MUNICIPIO

A seguir € apresentado um balango do consumo versus demanda para os diferentes
sistemas, sendo tal calculo demonstrado primeiramente para o Sistema Sao Mateus

Sede, através da seguinte formula:

Q = (P.q) / 86400, onde:

¢ Q =demanda média diaria de agua (I/s);

P = populacao atendida pelo sistema Sao Mateus Sede = 85.424 hab.;

e q = consumo médio per capita de agua (conforme SAAE) = 150,00 I/hab.dia
para a area urbana e 120 I/hab.dia para a area rural.

Aplicando-se a férmula, obtém-se uma demanda média diaria de 148,31 I/s.
Considerando as perdas totais no sistema (35% - valor informado pelo SAAE), a
vazao necessaria de producdo para o Sistema Sdo Mateus Sede € de 257,82 I/s.
Como a produgdo do Sistema Sdo Mateus Sede € de 151,24 |/s (tendo como
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referéncia o volume disponibilizado no sistema em maio de 2019, no caso 392.012

m?3/més), constata-se um nao atendimento a demanda necessaria.

O Quadro 10 apresenta o calculo da demanda para os demais sistemas (quando

possivel de acordo com os dados disponiveis).

Quadro 10 — Atendimento quanto a demanda necessaria

e VOLUME SITUAGAO
SISTEMA DISPONIBILIZADO NECESSARIO DE QUANTO AO
(Us)* PRODUGAO (l/s)* ||ATENDIMENTO

Sist. Guriri 47,22 86,71 Nao Atende

Sist. do Bairro Litoraneo 4,63 5,70 N&o Atende
Sist. Conj. Hab. Village 11,11 11,11 Nao Atende

Sist. N. S. de Guadalupe (Km 13) 0,83 1,53 Nao Atende
Sist. de Santa Leocadia (Km 23) 1,85 3,04 Nao Atende
Sist. de Nova Aymorés (Km 35) 3,47 6,20 Nao Atende
Sist. de Nestor Gomes (Km 41) 3,70 7,42 Nao Atende
Sist. de Itauninhas 0,92 1,15 Nao Atende

Sist. de Nova Lima 1,85 3,53 Nao Atende

Sist. de Nova Vista / Santa Maria 3,18 4,43 Nao Atende
Sist. de Paulista 1,39 2,10 Nao Atende

* Utilizando dados referentes a maio/2019 informados pelo SAAE.
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Verifica-se que todos os sistemas possuem produgao inferior ao necessario.
Todavia, registra-se que tal analogia foi realizada utilizando os dados de um unico
més (maio/2019), o que pode nao retratar a realidade de cada sistema (ao longo de
um periodo anual). Enfatiza-se também que ndo necessariamente ocorreu falta de
agua em determinadas residéncias dos sistemas, mesmo com a produgao abaixo do
necessario, uma vez que a deficiéncia pode ter sido suprida pela reservacao
individual das proprias unidades consumidoras ou ainda pelos reservatorios dos

proprios sistemas.
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Nao menos importante, consubstancia-se ao fato de que ndo ha macromedi¢ao nos
sistemas, o que pode distorcer os dados adotados pelo SAAE quanto ao consumo

per capita e ao indice de perdas de agua (35%) no municipio.

Ainda, em virtude da auséncia de informacgao quanto a quantidade de economias ou
pessoas atendida nas comunidades Barra Nova, Sdo Miguel, Ferrugem e Nativo,
bem como pelo conhecimento de que o abastecimento nestas comunidades ainda é
suprido por caminhdes-pipa (0 que ndo € ideal), fica inviavel a realizagdo de uma

analise da situagcao da produgao nos referidos sistemas.

6.9 ANALISE CRITICA DA SITUAGAO ATUAL DOS SERVICOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA

Como a grande maioria dos sistemas de abastecimento de agua existentes no pais,
o sistema que atende Sdo Mateus também possui deficiéncias, que devem ser
sanadas quando da implantacdo da revisdo do Plano municipal de Saneamento

Basico. A seguir estao relacionadas as principais deficiéncias encontradas:

» Auséncia de macromedidores nas saidas dos reservatorios € em pontos
estratégicos da rede de distribuicdo de agua, ndo possibilitando um maior
controle das perdas fisicas de agua;

> indice de perdas no sistema na faixa de 35%, fator este que esta diretamente
relacionado com sistema de distribuicdo de agua (composta por redes
antigas, que apresentam um alto potencial de vazamentos por deterioragao
do material ou por ma qualidade do mesmo, como € o caso da rede em

cimento amianto);

» Demanda em todos os sistemas de abastecimento de agua do municipio

maior do que o volume de agua disponibilizado;
» Volume de reservagao abaixo do minimo recomendado;

» Parque de hidrometros relativamente antigo, contribuindo para um maior

indice de perdas de faturamento no sistema;
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» Instalagdes e equipamentos de elevatérias em condigdes ruins de

conservagao;
» Deéficit de reservacéo consideravel em grande parte dos sistemas;

» Excesso de pressao na rede, ocasionando vazamentos e rupturas nas

tubulagdes existentes;
> Agua distribuida (oriunda de pogos) sem qualquer tipo de tratamento.

6.10 LEVANTAMENTO DO POTENCIAL DE FONTES HiPRICAS (SUPERFICIAIS
E SUBTERRANEAS) PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

Mananciais sao todas as fontes utilizadas para abastecimento doméstico, comercial,
industrial e outros fins. De modo geral, de acordo com sua origem, 0s mananciais
sdo classificados como superficiais e subterraneos, sendo que no Municipio de Sao

Mateus sao utilizados os dois tipos de mananciais.

A principal fonte de captagdo de agua bruta para o abastecimento da sede do
municipio é realizada no Brago Sul do Rio Sdo Mateus, conhecido como Rio Cricaré.
Todavia, como este rio desde o ano de 2015 sofre com problemas de salinizagao
decorrentes do avango da lingua salina, houve a perfuragdo de pogos de modo a
suprir a necessidade de abastecimento local. Destarte, a projecao de captagao
futura nesses mananciais fica comprometida, requerendo a busca de alternativas

para abastecimento.

Conforme o SAAE, existe a possibilidade de captacdo de agua bruta nas
microbacias do Corrego Bamburral e do Rio Preto Sul. Ainda, a utilizagédo de
aquifero subterraneo, como ja acontece em boa parte do municipio, torna-se uma

alternativa de grande valia.
6.11 CARACTERIZAGAO E DIAGNOSTICO DO PRESTADOR DE SERVICOS
6.11.1 O Prestador de Servigos

O Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto de Sdo Mateus - SAAE é uma entidade

autarquica municipal, dotada de personalidade juridica propria, de Direito Publico,
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dispondo de autonomia técnica e financeira, tendo por finalidade exclusiva a
realizacdo de estudos, projetos, constru¢do (modelo administrado pela FUNASA),
operagao e exploragao dos servigos de abastecimento de agua tratada e tratamento
de esgotos sanitarios do municipio de Sao Mateus, bem como qualquer outra

atividade afim, conforme estabelecido na Lei Municipal n° 729, 30 de marco de 1967.
6.11.2 Tarifas Praticadas

O sistema de tarifacdo de Sao Mateus foi aprovado pela Caémara Municipal e

sancionado pelo prefeito, Amadeu Boroto, em julho de 2011 sob a Lei n°® 998/2011.

A referida lei fixa as tarifas de agua, esgoto e servigos prestados pelo SAAE, ficando
o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar anualmente as
referidas tarifas, por decreto a partir de janeiro de 2013 com base acumulado no
IGP-M/FGV, nos ultimos 12 meses.

O sistema de tarifagcdo tem como principal objetivo a manutencdo do equilibrio
econdmico e financeiro da Autarquia, considerando tanto os investimentos efetuados
com sua estrutura de custos e despesas, quanto os investimentos na melhoria e
ampliagdo dos servigos prestados ao Municipio, e para tanto, deve-se observar a
necessidade em atender a Lei 998/2011, no que tange a questdo de revisdo do
sistema de tarifacdo anualmente. A cobranga pelos servigos ocorre diretamente dos
usuarios tendo como base o volume de agua consumido e esgoto coletado

multiplicado pela tarifa autorizada.

O valor da tarifa € estabelecido de acordo com as categorias de usuarios e suas
respectivas faixas de consumo. No Municipio de S&o Mateus o Regulamento dos
Servicos Publicos de Agua e Esgoto do Servico Auténomo de Agua e Esgoto de S&o
Mateus — ES (Lei Municipal n° 1.191/2012) em seu Capitulo Xlll, mostra a
classificagdo quanto a categoria de usuario e o Capitulo XIV apresenta a
classificagdo quanto a determinagdo de consumos, inclusive para aquelas ligagdes

que nao possuem hidrometro.
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6.11.3 Ligacoes de Agua

Os Sistemas de Abastecimento de Agua operados pelo SAAE de Sdo Mateus/ES

atendem um total de 40.421 ligagbes prediais (referéncia: maio/2019). Os quadros a

seguir apresentam o numero de ligagdes prediais existentes, em funcionamento,

cortadas, cortadas a pedido e inativas. As ligagbes ainda estao divididas por

categoria de faturamento (residencial, comercial, industrial, publica, especial e total),

tendo como referéncia o més de maio de 2019.

Quadro 11 — Ligacgoes - Sistema Sao Mateus

CATEGORIA DAS LIGAQCES
LIGAGOES ]
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 24.787 1.640 2 80 - 26.509
Em Funcionamento 18.846 952 1 77 - 19.876
Cortadas 4,534 416 - 2 - 4,952
Cortadas a Pedido 912 178 1 1 - 1.092
Inativas 492 94 - - - 586
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 12 - Ligacoes - Sistema Guriri
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES ,
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 8.118 477 - 23 - 8.618
Em Funcionamento 5.139 169 - 19 - 5.327
Cortadas 2.096 205 - 1 - 2.302
Cortadas a Pedido 529 62 - 3 - 594
Inativas 354 41 - - - 395

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 13 — Ligacgoes - Sistema Litoraneo

CATEGORIA DAS LIGAGOES

LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 539 43 2 6 - 590
Em Funcionamento 289 13 1 5 - 308
Cortadas 214 23 - - - 237
Cortadas a Pedido 22 4 1 - - 27
Inativas 14 3 - 1 - 18
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 14 — Ligagoes - Sistema Conjunto Hab. Village
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES ]
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 1.003 - - - - 1.003
Em Funcionamento 986 - - - - 986
Cortadas 1 - - - - 1
Cortadas a Pedido 12 - - - - 12
Inativas 4 - - - - 4

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

Quadro 15 — Ligacoes - Sistema Nossa Senhora do Guadalupe (km13)

CATEGORIA DAS LIGAGOES

LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 191 8 - 1 - 200
Em Funcionamento 174 6 - 1 - 181
Cortadas 7 - - - - 7
Cortadas a Pedido 3 1 - - - 4
Inativas 7 1 - - - 8

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 16 — Ligagoes - Sistema Santa Leocadia (km23)

CATEGORIA DAS LIGAGOES

LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 369 18 - 4 - 391
Em Funcionamento 240 7 - 3 - 250
Cortadas 83 2 - - - 85
Cortadas a Pedido 30 8 - 1 - 39
Inativas 16 1 - - - 17
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 17 — Ligagoes - Sistema Nova Aymoré (km35)
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES ]
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 769 29 - 3 - 801
Em Funcionamento 490 15 - 2 - 507
Cortadas 211 5 - 1 - 217
Cortadas a Pedido 38 4 - - - 42
Inativas 30 5 - - 35
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 18 — Ligagoes - Sistema Nestor Gomes (km41)
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 858 76 - 3 - 937
Em Funcionamento 637 41 - 3 - 681
Cortadas 154 16 - - - 170
Cortadas a Pedido 28 15 - - - 43
Inativas 39 4 - - - 43

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 19 — Ligagoes - Sistema Itauninhas

CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 142 2 - 3 - 147
Em Funcionamento 53 2 - 3 - 58
Cortadas 74 - - - - 74
Cortadas a Pedido 6 - - - - 6
Inativas 9 - - - - 9
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 20 — Ligagoes - Sistema Nova Lima
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES ]
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 421 10 - 1 - 432
Em Funcionamento 310 8 - 1 - 319
Cortadas 96 1 - - - 97
Cortadas a Pedido 3 1 - - - 4
Inativas 12 - - - 12

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

Quadro 21 - Ligacgoes - Sistemas Nova Vista e Santa Maria (em conjunto)

CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL

Existentes 491 46 - 8 - 545
Em Funcionamento 361 34 - 8 - 403

Cortadas 86 5 - - - 91
Cortadas a Pedido 20 5 - - - 25

Inativas 24 2 - - - 26

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 22 - Ligagoes - Sistema Paulista

CATEGORIA DAS LIGAGOES

LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 237 10 - 1 - 248
Em Funcionamento 183 5 - 1 - 189
Cortadas 39 2 - - - 41
Cortadas a Pedido 13 - - - - 13
Inativas 2 3 - - - 5

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

Quadro 23 — Ligagoes totais no municipio - Sistema operados pelo SAAE

CATEGORIA DAS LIGAGOES

LIGACOES ]
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 37.925 2.359 4 133 - 40.421
Em Funcionamento 27.708 1.252 2 123 - 29.085
Cortadas 7.595 675 - 4 - 8.274
Cortadas a Pedido 1.616 278 2 5 - 1.901
Inativas 1.003 154 1 - 1.158

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

6.11.4 Economias de Agua

Os Sistemas de Abastecimento de Agua operados pelo SAAE de Sdo Mateus/ES
atendem um total de 42.255 economias prediais (referéncia: maio/2019). Os quadros

a seguir apresentam o numero de economias prediais existentes, em funcionamento,

cortadas, cortadas a pedido e inativas. As economias ainda estdo divididas por

categoria de faturamento (residencial, comercial, industrial, publica, especial e total)

tendo como referéncia o més de maio de 2019.
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Quadro 24 — Economias - Sistema Sao Mateus

CATEGORIA DAS ECONOMIAS

ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 25.808 1.675 2 80 - 27.565
Em Funcionamento 19.590 967 1 77 - 20.635
Cortadas 4.747 435 - 2 - 5.184
Cortadas a Pedido 967 178 1 1 - 1.147
Inativas 501 95 - - - 596
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 25 — Economias - Sistema Guriri
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS i
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 8.680 485 - 23 - 9.188
Em Funcionamento 5.286 172 - 19 - 5.477
Cortadas 2.221 208 - 1 - 2.430
Cortadas a Pedido 811 64 - 3 - 878
Inativas 362 41 - - - 403
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 26 — Economias - Sistema Litoraneo
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS :
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 571 45 2 6 - 624
Em Funcionamento 307 13 1 5 - 326
Cortadas 228 25 - - - 253
Cortadas a Pedido 22 4 1 - - 27
Inativas 14 3 - 1 - 18

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 27 — Economias - Sistema Conjunto Hab. Village

CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 1.003 - - - - 1.003
Em Funcionamento 986 - - - - 986
Cortadas 1 - - - - 1
Cortadas a Pedido 12 - - - 12
Inativas 4 - - - 4

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

Quadro 28 — Ligagoes - Economias Nossa Senhora do Guadalupe (km13)

CATEGORIA DAS ECONOMIAS

ECONOMIAS i
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 191 8 - 1 - 200
Em Funcionamento 174 6 - 1 - 181
Cortadas 7 - - - - 7
Cortadas a Pedido 3 1 - - - 4
Inativas 7 1 - - - 8
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 29 — Economias - Sistema Santa Leocadia (km23)
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS :
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 381 18 - 4 - 403
Em Funcionamento 244 7 - 3 - 254
Cortadas 90 2 - - - 92
Cortadas a Pedido 31 8 - 1 - 40
Inativas 16 1 - - - 17

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 30 — Economias - Sistema Nova Aymorés (km35)

CATEGORIA DAS ECONOMIAS

ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 776 29 - 3 - 808
Em Funcionamento 493 15 - 2 - 510
Cortadas 214 5 - 1 - 220
Cortadas a Pedido 39 4 - - - 43
Inativas 30 5 - - - 35
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 31 — Economias - Sistema Nestor Gomes (km41)
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS i
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 928 83 - 3 - 1.014
Em Funcionamento 680 45 - 3 - 728
Cortadas 171 17 - - - 188
Cortadas a Pedido 37 17 - - - 54
Inativas 40 4 - - - 44
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 32 — Economias - Sistema Itauninhas
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS :
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 144 2 - 3 - 149
Em Funcionamento 53 2 - 3 - 58
Cortadas 76 - - - - 76
Cortadas a Pedido 6 - - - - 6
Inativas 9 - - - - 9

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 33 — Economias - Sistema Nova Lima

CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 436 10 - 1 - 447
Em Funcionamento 310 8 - 1 - 319
Cortadas 111 1 - - - 112
Cortadas a Pedido 3 1 - - - 4
Inativas 12 - - - 12

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

Quadro 34 — Economias - Sistemas Nova Vista e Santa Maria (em conjunto)

CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS i
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 539 47 - 9 - 595
Em Funcionamento 405 35 - 9 - 449
Cortadas 87 5 - - - 92
Cortadas a Pedido 23 5 - - - 28
Inativas 24 2 - - - 26
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 35 — Economias - Sistema Paulista
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS :
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 248 10 - 1 - 259
Em Funcionamento 192 5 - 1 - 198
Cortadas 41 2 - - - 43
Cortadas a Pedido 13 - - - - 13
Inativas 2 3 - - - 5

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 36 — Economias totais no municipio - Sistemas operados pelo SAAE

CATEGORIA DAS ECONOMIAS

ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 39.705 2.412 4 134 - 42.255
Em Funcionamento 28.720 1.275 2 124 - 30.121
Cortadas 7.994 700 - 4 - 8.698
Cortadas a Pedido 1.967 282 2 5 - 2.256
Inativas 1.021 155 1 - 1.177

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

Relacionando os numeros existentes de economias com o numero de ligagbes

prediais de agua nos sistemas operados pelo SAAE no Municipio de Sao Mateus,

obtém-se um indicador de 1,05 economias/ligagdo. Este indice demonstra que o

municipio é pouco verticalizado, ou seja, existem poucos prédios na cidade.

6.11.5 Micromedigao (indice de Hidrometragao)

O SAAE de S&o Mateus atende 40.421 ligagdes prediais e 42.255 economias, sendo
que o indice de hidrometracdo (considerando todos os sistemas operados pelo
SAAE) é de 87,18% (referéncia: maio/2019). O quadro a seguir apresenta o indice

de hidrometragao para cada sistema operado pelo SAAE no municipio.
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Quadro 37 — indice de hidrometragado por sistema operado pelo SAAE

LIGAGOES ,
INDICE DE
SISTEMA Totas|l  com SEM  ||HIDROMETRAGAO
HIDROMETRO ||HIDROMETRO

Sao Mateus 26.509 24.052 2.457 90,73%

Guriri 8.618 7.656 962 88,84%

Litoraneo / Conj. Hab. Village 1.593 498 1.095 31,26%
Nossa Senhora do Guadalupe 200 177 23 88.50%

(km 13)

Santa Leocadia (km 23) 391 339 52 86,70%
Nova Aymoré (km 35) 801 657 144 82,02%
Nestor Gomes (km 41) 937 826 111 88,15%

Itauninhas 147 - 147 0,00%
Nova Lima 432 391 41 90,51%
Nova Vista / Santa Maria 545 441 104 80,92%
Paulista 248 201 47 81,05%
Total 40.421 35.238 5.183 87,18%

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

O indice de hidrometragdo pode ser considerado satisfatorio, ja que 87,18% das

ligacbes existentes no municipio possuem hidrémetro. Entretanto, como o parque de

hidrdbmetros € muito antigo, a arrecadagao no municipio pode estar prejudicada, uma

vez que hidrdbmetros com idade acima de 05 anos podem apresentar defeito de

leitura (valor abaixo do valor real).

6.11.6 Volumes Disponibilizado, Medido e Faturado por Sistema

Os volumes disponibilizado, medido e faturado de agua para cada sistema operado

pelo SAAE, tendo como referéncia o més de maio de 2019, estdo apresentados no

quadro seguinte.
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Quadro 38 — Volumes de agua disponibilizado, medido e faturado

VOLUME VOLUME
SISTEMA DISPONIBILIZADO|| YOLUME MEDIDO || £ ) ;rADO
v (m3*més) A
(m3®/més) (m3/més)
Sist. S0 Mateus Sede 392.012 164.692 260.325
Sist. Guriri 122.400 43.693 71.014
Sist. do Bairro Litoraneo (*) 12.000
- - - 10.235 14.037
Sist. Conj. Hab. Village (*) 28.800
Sist. N. S. de Guadalupe (Km 13) 2.160 1.748 2.332
Sist. de Santa Leocadia (Km 23) 4.800 2.181 3.135
Sist. de Nova Aymorés (Km 35) 9.000 3.466 5.737
Sist. de Nestor Gomes (Km 41) 9.600 4.743 8.458
Sist. de Itauninhas 2.400 810 838
Sist. de Nova Lima 4.800 2.058 3.899
Sist. de Nova Vista (*) 2.250
3.365 5.739
Sist. Santa Maria (*) 6.000
Sist. de Paulista 3.600 1.057 2.126
Total 599.822 238.048 377.640

(*) O SAAE possui em seu cadastro comercial apenas de forma conjunta os volumes medido e
faturado para os Sistemas do Bairro Litoraneo e do Conj. Hab. Village, assim como para os Sistemas
Nova Vista e Santa Maria.

Fonte: SAAE (Maio, 2019).

Constata-se que apenas 39,69% do volume disponibilizado € medido, bem como
62,96% do volume disponibilizado é faturado, o que comprova uma perda de
faturamento pelo SAAE, atribuida a perda fisica de agua e a hidrometracdo ainda
insuficiente e ineficiente.

6.11.7 indice de Perda na Distribuigdo

Segundo o SAAE, as perdas fisicas no Municipio de Sado Mateus sao mais
significativas na rede de distribuicdo, sendo que as principais causas sao
basicamente a variacdo de pressdo (altas pressdes) e as condi¢cbes fisicas da
infraestrutura (material, idade, etc.). Ja as perdas de faturamento (nao fisicas) sédo

ocasionadas principalmente pela existéncia de ligagbes clandestinas no municipio.
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Em termos de numeros, de acordo com o SAAE, a perda fisica no sistema de

abastecimento de agua no municipio € da ordem de 45%.

A sequir sdo apresentadas algumas medidas que podem ser tomadas, no campo da

engenharia, para diminuir as perdas no sistema de abastecimento de agua:

>

Setorizagdo da rede e controle de pressdao: medida para adequagao das
pressdes em valores compativeis com uma boa operagdo do sistema de
distribuicdo, sem potencializar a ocorréncia e as vazbes dos vazamentos,

além do controle dos niveis dos reservatorios para evitar extravasamentos;

Politica de pesquisas de vazamentos invisiveis: desenvolver o controle
ativo através de agdes sistematicas, no sentido de localizar os vazamentos
nao-visiveis existentes, por meio de métodos acusticos de pesquisa, e repara-
los. Para a realizagcdo desses métodos existem alguns equipamentos
especificos: haste de escuta, geofone, correlacionador de ruidos e outros
equipamentos auxiliares (barra de perfuragdo, manémetro, trena ou roda de
medicao, detector de massas metalicas e detectores de tubulagdes metalicas

e ndo-metalicas);

Controle e agilidade na corre¢do dos vazamentos: medida que refere-se
ao encurtamento do tempo entre o conhecimento/localizagado do vazamento e

o efetivo estancamento do vazamento, sendo este visivel ou ndo visivel;

Macromedigao: sistema fundamental para a gestdo dos sistemas de
abastecimento de agua, ndo somente no campo de controle e reducéo de
perdas, pois subsidia elementos importantes para diagnostico operacional e
indicadores qualitativos e quantitativos do érgéo gestor (operador). Para
efeitos de controle de perdas, deve-se prover a medigdo nos pontos de

producgao, aducéo e distribuigao;

Micromedigao: a troca de hidrémetros é um dos itens mais importantes de
um programa de redugdo de perdas aparentes (ndo-fisicas). O
envelhecimento dos hidrometros, potencializados por fatores inerentes ao
funcionamento do sistema de abastecimento de agua, é um fator de perda
gradativa da precisdo da medigdao, aumentando assim as perdas aparentes;
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» Combate as fraudes: deve ser uma atividade perene do érgdo gestor
(operador), pois se ha percepgéo de fragilidade nesse sentido, os potenciais
fraudadores sentir-se-do encorajados ao delito. Em termos preventivos, as
fraudes podem ser coibidas através da realizagdo de campanhas de
esclarecimentos a populacao e utilizagao de lacres nos hidrébmetros ou outros
dispositivos dificultadores das acbes fraudulentas. A deteccdo das fraudes
pode ser feita através de denuncias, através de indicios levantados pelos
leituristas de hidrdmetros ou, ainda, pela analise do histérico de consumo de
ligagao;

> Melhorias no sistema comercial: a gestdo de todas as atividades
comerciais do o6rgdo responsavel pela operagdo exige sistemas de
informacéao e controles adequados, que envolvem o acatamento do pedido de
ligacdo do cliente, cadastramento comercial da ligagao apds sua execucgao,
programacao das leituras, apuragdo do consumo, emissao de contas e
geracao de relatérios gerenciais. Com vistas a redugao de perdas aparentes
(n&o-fisicas), atencao especial deve ser dada a agilidade do cadastramento
de novas ligagdes de agua no sistema comercial e as atividades para
descobrir as falhas no cadastro comercial, de modo a eliminar as ligagdes
nao-cadastradas, ligagdes clandestinas ou ligagdes suprimidas do cadastro,

mas que foram reativadas sem conhecimento do érgéo gestor (operador)

No intuito de obter-se éxito com a implantagdo de um programa de controle de
perdas, torna-se imprescindivel a realizagdo de treinamentos junto ao corpo de

funcionarios envolvidos com a questao.
6.11.8 Consumo Médio Per Capita

A natureza da cidade - turistica, industrial, residencial, comercial — pode influenciar
no padrdo de consumo de agua. Sabe-se que cidades tipicamente residenciais,
vilas, cidades satélites e conjuntos habitacionais apresentam um menor consumo
per capita de agua. Por outro lado, o crescimento da cidade implica em aumento da

quantidade de agua demandada porque o consumo deixa de ser tipicamente
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residencial e passa a atender ao comércio, setor publico e de pequenas industrias
(CETESB, 1976; Tsutiya, 2006).

A influéncia do porte populacional no consumo per capita de agua é sentida desde a
década de 70 (setenta). Indicagdes da Fundacdo SESP (Servigo Especial de Saude
Publica — Ministério da Saude) apresentavam diferentes valores de acordo com o
porte da localidade. Projetos para cidades com populagdo até 3.000 habitantes
consideravam 90 |/pessoa/dia e cidades com até 7.500 habitantes adotavam 132
I/pessoaldia. A influéncia do porte da cidade na determinacéo da cota per capita de
agua é destacada em varios manuais basicos para projetos e comumente

apresenta-se uma tendéncia crescente, exemplificada no quadro a seguir.

Quadro 39— Consumo per capita de agua

FAXADA || ST
POPULAGCAO :
(Habitantes) Capita
(/pessoaldia)
< 5.000 90 - 140

5.000 - 10.000 100 - 160

10.000 — 50.000 110 - 180

50.000 — 250.000 120 - 220

>250.000 150 — 300

Fonte: Von Sperling (1996).

Segundo o SAAE, o consumo médio per capita do Municipio de Sdo Mateus é de
150 I/hab.dia na area urbana e de 120 |/hab.dia na area rural. Observa-se que o
consumo considerado no municipio esta coerente com o estudo apresentado por
Von Sperling (1996).

6.12 ASPECTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
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6.12.1 Faturamento, Arrecadagio e indice de Arrecadagdo

De acordo com o SAAE, em relagcdo a cobranca da tarifa no periodo compreendido
entre 01/06/2018 e 31/05/2019, o faturamento foi de R$12.862.320,10 e a
arrecadacdo de R$8.243.646,00, resultando em um indice de arrecadagdo de
64,09%.

6.12.2 Despesas

As despesas totais mensais no periodo entre 01/06/2018 e 31/05/2019 totalizaram o
valor de R$13.094.595,93. Comparando as despesas com o faturamento e a
arrecadagdo no mesmo periodo, obtém-se uma despesa 1,81% maior que o

faturamento e 58,84% maior que a arrecadacao.
6.12.3 Numero de Empregados

O SAAE possui 83 empregados (maio/2019), ocupando diferentes cargos e fungdes,
locados nos servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, uma vez
que existem colaboradores vinculados a ambos os servicos de forma nao

dissociada.
6.12.4 Frota de Veiculos

A frota do SAAE é composta por 22 veiculos, sendo 09 motocicletas, 07 veiculos
leves/utilitarios, 03 caminhdes e 03 maquinas pesadas tipo retroescavadeiras.

6.13 QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA

De acordo com o SAAE, realiza-se em torno de 180 (cento e oitenta) analises de
agua mensalmente, contemplando analises do tipo bacterioldgica (coliformes fecais
e totais), pH, cor, turbidez, alcalinidade total, dureza total, cloretos, cloro, ferro e
aluminio. Segundo a autarquia, os parametros referentes a cor, turbidez, ferro e
coliformes totais geralmente ficam fora dos padrdes estipulados pela legislagao

vigente.
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O SAAE também realiza analises da agua para afericao de agrotdxicos, pesticidas e

metais pesados em laboratérios particulares.

6.14 CARACTERIZA(}AO DA COBERTURA DOS SERVICOS COM A
IDENTIFICACAO DAS POPULACOES NAO ATENDIDAS OU SUJEITAS A
FALTA DE AGUA

Com base no numero de economias residenciais informado pelo SAAE (maio/2019),
aferiu-se que a cobertura do servico de abastecimento de agua pela autarquia
abrange 131.424 habitantes (considerando o numero de habitantes por domicilio
considerado pelo IBGE no seu ultimo censo, no caso 3,31 habitantes por economia),
sendo 86.619 destes na area urbana e 8.444 na area rural. Em termos percentuais,
considerando a estimativa populacional do IBGE (2019) para Sdo Mateus, tém-se os
seguintes indices de cobertura do servigo de abastecimento pelo SAAE:

e indice de Atendimento Urbano?: 100,00%:;
e indice de Atendimento Rural3: 41,11%:
e indice de Atendimento Total: 86,77%.

Considerou-se como universo a populacao estimada pelo IBGE para o municipio no
ano de 2019, assim como a distribuicdo em urbana e rural conforme os numeros do

Censo de 2010 do referido 6rgéo.

Quanto as areas sujeitas a problemas de abastecimento, o SAAE informou que na
sede de Sdo Mateus alguns bairros sofrem com insuficiéncia de agua (de forma
temporaria) devido a pressdo n&do adequada da rede de distribuicdo, a saber:
Liberdade, Parque Washington, Vitoria, Aroeira, Bom Sucesso e Ayrton Senna. Além
desses bairros, situados no Sistema Sede, o SAAE informou que o Sistema Santa

Leocadia (Km 23) também sofre com problema similar.

2 Abrangendo os Sistemas Sao Mateus Sede, Guriri, Litoraneo e Conjunto Habitacional Village.

3 Contemplando os Sistemas do Km13, Km 23, Km 35, Km 41, ltauninhas, Nova Lima, Nova Vista,
Santa Maria e Paulista.
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7 INFRAESTRUTURA DO SERVICO DE ESGOTAMENTO
SANITARIO

7.1 DESCRIGAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE
7.1.1 Caracterizagao dos sistemas

O Municipio de Sdo Mateus possui 07 (sete) sistemas de coleta e tratamento de
esgotos: Sistema Sede (subsistemas: Centro, Cohab 1, Cohab 2, Cohab 3, SEAC),
Sistema Bairro Litoraneo, Sistema Conjunto Habitacional Village, Sistema Guriri,
Sistema Nestor Gomes, Sistema Nova Lima e Sistema Paulista. De acordo com
dados do SNIS do ano de 2017, 56,29% da populagao total é atendida com rede

coletora de esgoto.

Os sistemas Sede, Bairro Litoraneo, Conjunto Habitacional Village e Guriri
encontram-se na area urbana do municipio, enquanto os sistemas Nestor Gomes,

Nova Lima e Paulista encontram-se na area rural.

No municipio existem 09 (nove) estacdes de tratamentos de esgoto, sendo que
nenhuma delas esta operando de forma satisfatoria.
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Nas localidades do municipio que ainda ndo sido atendidas pela rede coletora de
esgoto sdo utilizados sistemas de tratamento individuais, que normalmente se
constituem de tanque séptico (decantador e digestor anaerobio), filtro anaerdbico

(filtro fisico e bioldgico) e valas de infiltragao (disposicao final no solo).

As fossas sépticas sao unidades de tratamento primario de esgoto doméstico nas
quais sao feitas a separagao e a transformacao fisico-quimica da matéria sélida
contida no esgoto. E uma maneira simples e barata de disposicdo dos esgotos,
indicada, sobretudo, para a zona rural ou residéncias isoladas, onde o seu uso é
essencial para a melhoria das condigdes de higiene destas localidades n&do servidas
por redes de coleta publica de esgotos. Todavia, é importante ressaltar que o

tratamento ndo é completo como ocorre numa Estagédo de Tratamento de Esgotos.

— )
L Tampa

[ ] 1 Laje de concreto armado
’ espessura de S5cm

Vem da caixa 15¢m \' i 20cm
de inspecio — ™ Vai para o
-p 1 Sumidouro
b -
Tubo PVC 100mm f
Tubo PVC 100mm

Figura 44 — Representagao esquematica de uma fossa séptica

Neste tipo de tratamento primario, o esgoto in natura deve ser langado em um
tanque ou em uma fossa para que, com o menor fluxo da agua, a parte solida possa
se depositar liberando a parte liquida. Uma vez feito isso, bactérias anaerdbias
agem sobre a parte sélida do esgoto, decompondo-o. Esta decomposicdo é

importante, pois torna o esgoto residual com menor quantidade de matéria organica,
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uma vez que esse sistema remove cerca de 40 % da demanda biolégica de

oxigénio.

Devido a possibilidade da presenga de organismos patogénicos, a parte solida deve
ser retirada periodicamente com a utilizagdo de caminhdes limpa-fossas e

transportada para um aterro sanitario ou estagéo de tratamento de esgoto.
7.1.1.1 Sistema Sao Mateus Sede

O sistema de esgoto sanitario existente na sede do Municipio de Sdo Mateus é
constituido pelos subsistemas Centro, SEAC, Cohab 1, Cohab 2 e Cohab 3.

O Subsistema Centro atende integralmente aos Bairros: Centro, Fatima, Arnaldo
Bastos, Chacara do Cricaré, Lago dos Cisnes, Universitario, Carapina, Nova
Conquista, Jaqueline, Ribeirdo, Sermamby, Dom José Dalvit, Boa Vista, Cricare,
Cacique, Bela Vista, Novo Horizonte. Além destes o referido subsistema atende
parcialmente aos bairros: Aroeira, Ayrton Senna, Bom Sucesso, Santo Antonio, Sdo
Pedro, Nova Sao Mateus, Vila Verde, Vila Nova, Morada do Ribeirdo, Santa Teresa,

Sao Benedito, Aviacao, e Residencial Parque Washington.

Ja o Subsistema SEAC atende parcialmente ao bairro de mesmo nome, enquanto os
subsistemas Cohab 1, 2 e 3 atendem ao Bairro Forno Velho. A Figura 45 apresenta
as areas atendidas por rede coletora e as unidades que compdem os subsistemas

de esgotamento sanitario da sede do municipio.

Observa-se que deveria existir no Bairro Aroeira o subsistema Aroeira, este
composto por ligagdes domiciliares, redes coletoras, Estagdes Elevatérias e ETE do
tipo Australiano, entretanto, a obra ndo foi concluida, tornando-se alvo de processo
judicial. Com a paralisagéo da obra, o sistema encontra-se totalmente soterrado e os
taludes da lagoa foram rompidos por moradores vizinhos, com o intuito de drenar a

agua de chuva acumulada devido a ocorréncia de fortes odores.
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A seguir sera apresentada uma descricdo de cada subsistema de esgotamento

sanitario que compdem o Sistema Sede do municipio.

1. Subsistema Centro

O subsistema Centro é responsavel pelo atendimento de grande parte dos bairros
da sede do municipio, sendo composto por aproximadamente 123.514 metros de
rede coletora de esgoto, 04 (quatro) estagbes elevatérias e 01 (uma) estacdo de
tratamento. O subsistema esta operando de maneira precaria, em péssimo estado

de conservagéo e com algumas unidades inoperantes.

A rede coletora do subsistema centro € composta em quase sua totalidade por rede
de PVC de 300 mm (85%), porém, ainda ha rede de manilhas ceramicas com
didametro de 200 mm (15%), sendo esta ultima antiga e mais suscetivel a

vazamentos e incrustacgoes.

A estacao de tratamento de esgoto (ETE) localizada no Bairro Porto foi implantada
no ano de 2008, porém, s6 funcionou para teste (nunca foi operada). A ETE é do
tipo compacta, formada por UASB e biofiltro, com capacidade de tratar 14,4 I/s e
esta localizada em area comercial. Como a estagdo (em precario estado de
conservagao) nao esta operando, todo o esgoto coletado é encaminhado in natura
para corpos hidricos do municipio.
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2. Subsistema SEAC

O Subsistema SEAC possui aproximadamente 6.158 metros de rede coletora de
esgoto, sendo 1.325 m (manilha ceradmica) com didmetro de 200 mm e 4.680 m
(manilha cerdmica) com didmetro de 150 mm. O subsistema apresenta uma estacéo
de tratamento do tipo Australiano, composta por uma caixa de areia, uma lagoa

anaerobia e uma lagoa facultativa.

Segundo o SAAE de Sao Mateus, o subsistema ndo possui licenga ambiental de
operagao e nem outorga para langamento do efluente tratado, que tem como corpo
receptor o Cdrrego da Estiva. O subsistema atende ao bairro SEAC, que abrange
aproximadamente 3% da populacdo da sede do municipio, com 1.063 ligacdes e
1.076 economias. A ETE do subsistema, que ndo estd operando, nido recebe
nenhum tipo de manutencdo ha algum tempo. A Figura 45 apresenta as areas
atendidas por rede coletora e a ETE que compbe o subsistema de esgotamento
sanitario do Bairro SEAC.
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3. Subsistema Cohab

O Subsistema Cohab (Bairro do Forno) € composto por 03 conjuntos habitacionais,
cada um com seu respectivo sistema de esgotamento. O subsistema possui em
torno de 3.443 metros de extensdo de rede coletora de manilha cerdmica, com

didmetro de 150 mm, atendendo 1.232 ligag¢des e 1.244 economias.

Cada conjunto habitacional € composto por uma estacdo de tratamento com as
seguintes unidades: caixa de areia, digestor, decantador e biofiltro. Segundo o
SAAE, nenhuma das estagbes possui licenga ambiental de operagdo ou outorga
para langcamento dos efluentes. O lancamento do efluente das estagdes dos
conjuntos habitacionais Cohab 1 e Cohab 2 ocorre no Corrego da Bica, ao passo
que o langamento do efluente relacionado ao conjunto Cohab 3 ocorre no Rio

Abissinia. Na Figura 48 pode ser visualizado o Subsistema Cohab.

As estacdes de tratamento de esgoto foram implantadas no ano de 1996, porém,

estdo sem manutencao, sendo que nenhuma esta sendo operada.
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7.1.1.2 Sistema Bairro Litordneo

O Bairro Litoraneo em Sao Mateus fica a margem da rodovia BR-101, onde estao
localizadas grandes industrias, a Universidade Federal do Espirito Santo e o Instituto
Federal do Espirito Santo. Parte do bairro € atendida por rede coletora de esgoto,
abrangendo 445 ligagdes. Todo o esgoto coletado € encaminhado in natura para

corpos hidricos existentes na localidade.
7.1.1.3 Sistema Conjunto Habitacional Village

O Conjunto Habitacional Village esta localizado nas proximidades da rodovia BR-
101, ao lado do Bairro Litoraneo, sendo composto por cinco conjuntos habitacionais
(residenciais Village Atlantico, Village, Village das Flores, Village Guriri e Village
Litoraneo). O conjunto surgiu do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida,
que entregou o empreendimento com toda a infraestrutura interna composta por
rede de agua, esgotamento sanitario com tratamento, drenagem e rede elétrica.
Apds a entrega, o SAAE de Sdo Mateus passou entdo a operar os sistemas de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

Conforme visualizado na Figura 49, o sistema de esgotamento sanitario do conjunto
habitacional Village é composto por rede coletora e estagdo de tratamento de
esgoto. A ETE foi implantada entre os anos de 2014 e 2015, possui uma vaz&o de

projeto de 4,72 I/s, mas nunca foi operada.

O sistema nao possui licenciamento ambiental de operagcdo ou outorga para
langamento dos efluentes tratados. Todo o esgoto coletado é encaminhado in natura
para um afluente do Rio Sdo Mateus.

116



ey PREFEITURA DE
=y SAO MATEUS

A -
%\ ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A4

39°52'0"W

Dala: Agosto/2019 [ ™

‘uKhapa Sist. Esgot. Sanitario Conj. Hab. Village

Subtitlo:

Sistema de Coodenadas Geograficas e Datun SIRGAS 2000
Base Cartografica Utilizada:IBGE,IEMA

scala:
1:3.000

.. |_Dist. Esp. das Unid. do Sist. Esgoto Conj. Hab. Village

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SAO MATEUS
2o 70002

()
o F
o |
>
Q
o
()
o
(]
o

€3 Div. de Bairros
A ETE Village

S.0.Lp.8L

Figura 49 — Sistema de esgotamento sanitario Conj. Habitacional Village
Fonte: Premier Engenharia, 2019.

117



SAO MATEUS

U -
% ESTADO DO ESPIRITO SANTO

7.1.1.4 Sistema Guriri

O sistema de esgotamento sanitario de Guriri € composto por rede coletora
(aproximadamente 3.073 metros), uma estacdo elevatéria e uma estagcdo de
tratamento de esgoto (ver Figura 50). Porém, apesar de possui rede coletora, o
sistema nao esta operando, sendo utilizados sistemas de tratamento individuais que
normalmente se constituem de tanque séptico (decantador e digestor anaerébio),
filtro anaerdbico (filtro fisico e bioldgico) e valas de infiltragdo (disposi¢ao final no

solo).

A Estacédo de Tratamento de Esgoto é do tipo Australiano (lagoa anaerdbia, lagoa
facultativa e lagoa de polimento). Segundo o SAAE, a estagdo, que nao esta sendo
operada, n&o possui licenga ambiental de operagdo ou outorga dos efluentes

tratados para langamento no Rio Mariricu.
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7.1.1.5 Sistemas dos distritos de Sdo Mateus

Além dos sistemas de esgotamento sanitario ja citados que atendem a sede do
municipio, existem duas localidades na area rural de Sdo Mateus (Nestor Gomes e
Nova Lima) que possuem sistema de coleta e tratamento de esgoto, enquanto uma

localidade (Paulista) possui apenas rede coletora.

Ja nos aglomerados rurais em que n&o ha coleta de esgoto, as residéncias recorrem
as solugdes individualizadas, com ou sem tratamento, com disposi¢cado final nos

corpos d’agua, redes de drenagem ou no solo.

1. Sistema Nestor Gomes (km 41)

No Distrito de Nestor Gomes, localizado entre os quildbmetros 39 e 42 da rodovia que
liga o Municipio de S&o Mateus a Nova Venécia, ha um sistema de coleta e
tratamento de esgoto (ver Figura 51), composto por rede coletora e estagdo de

tratamento, atendendo aproximadamente 208 economias.

A Estacao de Tratamento de Esgoto (ETE) € composta por caixa de chegada, reator
do tipo UASB e uma lagoa facultativa. A ETE foi implantada entre os anos de 2007 e
2008, porém, néo esta operando. Todo o esgoto coletado é encaminhado in natura
para o Corrego Aguirre.

O sistema ndo possui licenciamento ambiental de operagdo ou outorga para

lancamento dos efluentes tratados.
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2. Sistema de Nova Lima

A Localidade de Nova Lima € uma pequena vila localizada na margem da rodovia
ES-313, que liga os municipios de Sayonara a Pinheiros. A comunidade é atendida
por um sistema de coleta e tratamento de esgoto, abrangendo 172 economias, que

corresponde a 50% da populagao atendida pelo abastecimento de agua.

Além da rede coletora de esgoto, existe uma estagéo de tratamento (ETE) composta
por caixa de chegada, desarenador, fossa e filtro. Conforme informagdes do SAAE,
a ETE (sem licenga ambiental de operacdo ou outorga para langcamento dos
efluentes tratados) deixou de funcionar a partir de um problema gerado ap6és uma
manutengdo no filtro. Todo esgoto coletado € encaminhado, sem nenhum

tratamento, para o Corrego Angelim.
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3. Sistema Paulista

A Localidade de Paulista esta localizada as margens da rodovia BR-101, préximo ao
km 84. A comunidade é atendida somente por rede coletora de esgoto, que abrange
126 ligacdes, representando um atendimento de aproximadamente 60% da

populacao contemplada pelo sistema de abastecimento de agua.

Todo o esgoto coletado € encaminhado in natura para corpos hidricos existentes na

localidade. A Figura 53 apresenta o Sistema Paulista.
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7.1.2 Rede Coletora de Esgoto

Segundo o SAAE, o municipio possui instalados 136.376 metros de rede coletora de
esgoto na sede de Sdo Mateus. A seguir é apresentado um resumo das extensdes
de rede coletora do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) de Sdo Mateus - Sede

(Quadro 40).

Quadro 40 — Rede de coletora do SES de Sao Mateus - Sede

. EXTENSAO
SISTEMA Subsistema (METRO)
Centro 123.514
Sede SEAC 6.158
Cohab 6.704
TOTAL 136.376

Fonte: SAAE, 2019.

7.1.2.1 Anadlise do Efluente Tratado

Como as estagdes de tratamento de esgotos (ETE) do municipio ndo estdo sendo
operadas, ndao estdo sendo realizadas analises do efluente tratado no ponto de

langamento no corpo receptor.
7.1.3 Corpo Receptor

No Quadro 41 sdo apresentados o0s corpos receptores para cada

sistema/subsistema.
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Quadro 41 — Corpo receptor por sistema/subsistema

SISTEMAS / SUBSISTEMAS CORPO RECPETOR
Porto Rio Cricaré
SEAC Cérrego da Estiva
Cohab 1 Rio Abissinia
Cohab 2 Rio Abissinia
Cohab 3 Rio Abissinia

Cond. Habitacional Village

Afluente Rio Sdo Mateus

Guriri

Rio Mariricu

Nestor Gomes

Corrego Aguirre

Nova Lima Cérrego Angelim

Paulista

Corpos hidricos do municipio

Fonte: Premier Engenharia, 2019.

7.1.4 Balneabilidade

Até o ano de 2015 a analise de balneabilidade era feita pelo Instituto Estadual de
meio Ambiente (IEMA). A partir do ano de 2016 a Prefeitura passou a ter a
responsabilidade de realizar a analise da agua das praias.

O monitoramento proporciona nao sé6 o conhecimento e disponibilizacdo das
condigdes das praias, como também a detecgédo de qualquer irregularidade quanto a
langamento clandestino de esgotos, servindo como ferramenta de fiscalizagao.
Atualmente o monitoramento ndo esta sendo realizado pela Prefeitura de Sao

Mateus.
7.1.5 Avaliagao do Atual Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio

Apesar de grande parte da populagao ser atendida com rede coletora e tratamento,
atualmente todo o esgoto coletado esta sendo encaminhado in natura para os
corpos hidricos do municipio, uma vez que todas as estacbes de tratamento

existentes estio inoperantes.
Com relagao a infraestrutura e a operacao do sistema, pode-se destacar:
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» Existéncia de rede coletora antiga;
» Estacgbes elevatorias de esgoto inoperantes;
» Degradacéao das infraestruturas e equipamentos;

» Contaminagéo dos corpos hidricos do municipio com langamento de esgoto a

montante da captacéo de agua.

7.2 BALANGO DA GERAGAO DE ESGOTO VERSUS CAPACIDADE DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO DISPONIVEL NO MUNICIPIO

Como nao foi obtida a vazao de tratamento das estagdes de tratamento de esgoto,
sera calculado, para cada sistema, o volume de produgao de esgoto pela populagao

atendida por rede coletora de esgoto.
O volume de produgao de esgoto é calculado utilizando a seguinte formula:
V = (P.q*0,9) / 86400, onde:
e V =volume de produgéo (I/s);
e P = populacdo atendida pelo sistema de esgotamento sanitario;

e (g = consumo médio per capita de esgoto = 150,00 I/hab.dia (area urbana)
e 120,00 I/hab.dia (area rural);

e c = coeficiente de retorno = 0,9 (geralmente considera-se o valor de 0,8
para esse coeficiente, porém, como nao é conhecida a extenséao total de
rede coletora, nao foi possivel calcular a vazao de infiltragdo, adotando-se
entdo o valor de 0,9 para o coeficiente de retorno).

No Quadro 42 sao apresentados os volumes de produgdo de esgoto para cada

sistema de esgotamento sanitario do Municipio de Sdo Mateus.
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Quadro 42 — Volume de producéao de esgoto do SES Sao Mateus

POPULAGAO PER VOLUME DE

SISTEMAS ATENDIDA CAPITA PRODUCAO
(HAB) (L/S)

Sist. Sd0 Mateus Sede 57740 150 114,36
Sist. Guriri 0 150 0

Sist. Litoraneo 811 150 2,27
Conj. Hab. Village 3264 150 5,19
Sist. Nestor Gomes 612 120 0,89
Sist. Nova Lima 553 120 1,03
Sist. Paulista 364 120 0,47

Fonte: Premier Engenharia, 2019.

7.3 CARACTERIZAGAO E DIAGNOSTICO DO PRESTADOR DE SERVICOS
7.3.1 O Prestador de Servigos

O Servico Autdnomo de Agua e Esgoto (SAAE) é a concessionaria responsavel pelo

servigo de esgotamento sanitario em Sdo Mateus.
7.3.2 Tarifas Praticadas

O sistema de tarifacdo de Sao Mateus foi aprovado pela Camara Municipal e

sancionado pelo prefeito, Amadeu Boroto, em julho de 2011 sob a Lei n°® 998/2011.

A referida lei fixa as tarifas de agua, esgoto e servigos prestados pelo SAAE, ficando
o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar anualmente as
referidas tarifas, por decreto a partir de janeiro de 2013, com base acumulado no
IGP-M/FGV, nos ultimos 12 meses.

O sistema de tarifagcdo tem como principal objetivo a manutengdo do equilibrio
econdmico e financeiro da Autarquia, considerando tanto os investimentos efetuados
com sua estrutura de custos e despesas, quanto os investimentos na melhoria e
ampliagdo dos servigos prestados ao Municipio. Para tanto, deve-se observar a
necessidade em atender a Lei n° 998/2011 no que tange a questdo de revisédo
anualmente do sistema de tarifacdo. A cobranca pelos servigcos ocorre diretamente

dos usuarios, tendo como base o volume de agua consumido e esgoto coletado
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multiplicado pela tarifa autorizada.

O valor da tarifa € estabelecido de acordo com as categorias de usuarios e suas
respectivas faixas de consumo. No municipio o Regulamento dos Servigos Publicos
de Agua e Esgoto do Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sdo Mateus — ES (Lei
Municipal n° 1.191/2012), em seu Capitulo XIII, da a classificagdo quanto a categoria
de usuario e o Capitulo XIV apresenta a classificacdo quanto a determinagao de

consumos, inclusive para aquelas ligagées que n&o possuem hidrometro.
7.3.3 Ligacoes de Esgoto

Segundo o SAAE, o sistema de coleta de esgoto do Municipio de Sdo Mateus possui
aproximadamente 24.716 ligagbes (referéncia: maio/2019). Os quadros a seguir
apresentam o numero de ligagbes prediais por sistema. As ligagbes estéo
subdivididas por situagdao (existentes, em funcionamento, cortadas, cortadas a
pedido e inativas) e por categoria de faturamento (residencial, comercial, industrial,

publica, especial e total), tendo como referéncia o més de maio de 2019.

Quadro 43 - Ligacgoes - Sistema Sao Mateus

CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES ,

RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 21.147 1.457 1 71 0 22.676
Em Funcionamento 16.717 936 1 69 0 17.723
Cortadas 3.505 331 0 1 0 3.837

Cortadas a Pedido 785 149 0 1 0 935

Inativas 138 41 0 0 0 179

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 44 — Ligacgoes - Sistema Litoraneo

CATEGORIA DAS LIGAGOES

LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 410 32 2 1 0 445
Em Funcionamento 228 12 1 1 0 242
Cortadas 169 16 0 0 0 187
Cortadas a Pedido 10 3 1 0 0 14
Inativas 3 1 0 0 0 4
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 45 — Ligagoes - Conjunto Habitacional Village
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES ]
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 1003 0 0 0 0 1003
Em Funcionamento 986 0 0 0 0 986
Cortadas 1 0 0 0 0 1
Cortadas a Pedido 12 0 0 0 0 12
Inativas 4 0 0 0 0 4
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 46 - Ligacoes - Sistema Guriri
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 0 0 0 0 0 0
Em Funcionamento 0 0 0 0 0 0
Cortadas 0 0 0 0 0 0
Cortadas a Pedido 0 0 0 0 0 0
Inativas 0 0 0 0 0 0

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

Observacgao: Sistema possui rede coletora, porém nao esta em funcionamento.
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Quadro 47 — Ligagoes - Sistema Nestor Gomes (km41)

CATEGORIA DAS LIGAGOES

LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 200 25 0 3 0 228
Em Funcionamento 171 19 0 3 0 193
Cortadas 21 4 0 0 0 25
Cortadas a Pedido 8 2 0 0 0 10
Inativas 0 0 0 0 0 0
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 48 — Ligagoes - Sistema Nova Lima
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES ]
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 233 5 0 0 0 238
Em Funcionamento 167 5 0 0 0 172
Cortadas 64 0 0 0 0 64
Cortadas a Pedido 0 0 0 0 0 0
Inativas 2 0 0 0 0 2
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 49 - Ligac¢oes - Sistema Paulista
CATEGORIA DAS LIGAGOES
LIGAGOES .
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 123 3 0 0 0 126
Em Funcionamento 103 3 0 0 0 106
Cortadas 19 0 0 0 0 19
Cortadas a Pedido 1 0 0 0 0 1
Inativas 0 0 0 0 0 0

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 50 — Ligacoes totais no municipio - Sistemas operados pelo SAAE

CATEGORIA DAS LIGAGOES

LIGAGOES ]
RESIDENCIAL || COMERCIAL |/ INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 23.116 1.522 3 75 0 24.716
Em Funcionamento 18.372 975 2 73 0 19.422
Cortadas 3.779 351 0 1 0 4,131
Cortadas a Pedido 794 151 0 1 0 946
Inativas 147 42 0 0 0 189

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

7.3.4 Economias de Esgoto

Os sistemas de coleta de esgoto operados pelo SAAE de Sdo Mateus atendem a

25.776 economias prediais (referéncia: maio/2019). Os quadros a seguir apresentam

0 numero de economias prediais por sistema. As economias estdo subdivididas por

situagao (existentes, em funcionamento, cortadas, cortadas a pedido e inativas) e

por categoria de faturamento (residencial, comercial, industrial, publica, especial e

total), tendo como referéncia o més de maio de 2019.

Quadro 51 — Economias - Sistema Sao Mateus

CATEGORIA DAS ECONOMIAS

ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 22.111 1.482 1 71 0 23.665
Em Funcionamento 17.444 953 1 69 0 18.847
Cortadas 3.683 338 0 1 0 4.022
Cortadas a Pedido 836 149 0 1 0 986
Inativas 146 42 0 0 0 188

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 52 — Economias - Sistema Litoraneo

CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 439 34 2 1 0 476
Em Funcionamento 245 12 1 1 0 259
Cortadas 181 18 0 0 0 199
Cortadas a Pedido 10 3 1 0 0 14
Inativas 3 1 0 0 0 4
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 53 — Economias - Conjunto Habitacional Village
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS i
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 1003 0 0 0 0 1003
Em Funcionamento 986 0 0 0 0 986
Cortadas 1 0 0 0 0 1
Cortadas a Pedido 12 0 0 0 0 12
Inativas 4 0 0 0 0 4
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 54 — Economias - Sistema Guriri
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS :
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 0 0 0 0 0 0
Em Funcionamento 0 0 0 0 0 0
Cortadas 0 0 0 0 0 0
Cortadas a Pedido 0 0 0 0 0 0
Inativas 0 0 0 0 0 0

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

P.S. Sistema possui rede coletora, porém nao esta em funcionamento.
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Quadro 55 — Economias - Sistema Nestor Gomes (km41)

CATEGORIA DAS ECONOMIAS

ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 215 26 0 3 0 244
Em Funcionamento 185 20 0 3 0 208
Cortadas 22 4 0 0 0 26
Cortadas a Pedido 8 2 0 0 0 10
Inativas 0 0 0 0 0 0
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 56 — Economias - Sistema Nova Lima
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS i
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 248 5 0 0 0 253
Em Funcionamento 167 5 0 0 0 172
Cortadas 79 0 0 0 0 79
Cortadas a Pedido 0 0 0 0 0 0
Inativas 2 0 0 0 0 2
Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
Quadro 57 — Economias - Sistema Paulista
CATEGORIA DAS ECONOMIAS
ECONOMIAS :
RESIDENCIAL || COMERCIAL ||INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 132 3 0 0 0 135
Em Funcionamento 110 3 0 0 0 113
Cortadas 21 0 0 0 0 21
Cortadas a Pedido 1 0 0 0 0 1
Inativas 0 0 0 0 0 0

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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Quadro 58 — Economias totais no municipio - Sistemas operados pelo SAAE

CATEGORIA DAS ECONOMIAS

ECONOMIAS ;
RESIDENCIAL || COMERCIAL || INDUSTRIAL || PUBLICA || ESPECIAL || TOTAL
Existentes 24 148 1.550 3 75 0 25.776
Em Funcionamento 19.137 993 2 73 0 20.585
Cortadas 3.987 360 0 1 0 4.348
Cortadas a Pedido 845 151 0 1 0 997
Inativas 145 43 0 0 0 198

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).

Relacionando os numeros existentes de economias com o numero de ligagbes de

esgoto nos sistemas operados pelo SAAE no Municipio de Sao Mateus, obtém-se

um indicador de 1,043 economias/ligacdo, demonstrando que o municipio € pouco

verticalizado (pequeno numero de prédios).

7.3.5 Volumes Medido e Faturado

Os volumes medido e faturado no sistema de esgoto do Municipio de S&do Mateus

atingiram os valores de 160.083 m® e 252.735 m?, respectivamente (referéncia:

maio/2019). O Quadro 59 apresenta os volumes medido e faturado por sistema.

Quadro 59 — Volumes medido e faturado por sistema (maio/2019)

L MI\E,I(D)III-JUOM(II\EII:*) FAT\(J(I)QI:AUDNCI)E(W)
Sao Mateus 147.553 233.959
Litoraneo 1.150 2.937
Cond. Habitacional Village 8.139 9.870
Guriri 0 0
Nestor Gomes 1.428 2.501
Nova Lima 1.308 2.286
Paulista 505 1.182

Fonte: SAAE Sao Mateus (maio/2019).
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7.4 CARACTERIZAGAO DA COBERTURA DOS SERVICOS COM A
IDENTIFICAGAO DAS POPULAGOES NAO ATENDIDAS

Com base no numero de economias residenciais totais informado pelo SAAE
(maio/2019), aferiu-se que a cobertura do servigo de esgotamento sanitario pela
autarquia abrange 79.867 habitantes (considerando o numero de habitantes por
domicilio considerado pelo IBGE no seu ultimo censo, no caso 3,31 habitantes por
economia), sendo 77.960 destes na area urbana e 1.907 na area rural. Em termos
percentuais, considerando a estimativa populacional do IBGE (2019) para Sao
Mateus, tém-se os seguintes indices de cobertura do servico de esgotamento

sanitario pelo SAAE:
o indice de Atendimento Urbano*: 76,98 %,;
o indice de Atendimento Rural: 6,50 %;
o indice de Atendimento Total: 61,15 %.

Considerou-se como universo a populacao estimada pelo IBGE para o municipio no
ano de 2019, assim como a distribuicdo em urbana e rural conforme os numeros do

Censo de 2010 do referido 6rgéo.

4 Abrangendo os Sistemas Sdo Mateus Sede, Guriri, Litoraneo e Conjunto Habitacional Village.
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8 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

8.1 PANORAMA GERAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIiPIO

A Prefeitura de S&o Mateus terceiriza os servigcos de coleta (convencional) e
transporte dos residuos sdlidos urbanos® (RSU) gerados no municipio junto a
Empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Residuos Ltda., por meio de
contrato de prestacao de servigo (de carater emergencial), o qual abrange ainda o
encaminhamento dos residuos coletados até o aterro sanitario da Empresa Ambitec
Engenharia Ltda. (situado no Municipio de Aracruz) e a prestacéo dos servigos de
limpeza urbana, bem como a coleta, o transporte e o destino final dos residuos de
servigos de saude gerados nos estabelecimentos publicos municipais e a coleta de

residuos da construgao civil e volumosos.

De forma complementar, a Empresa Multiface Servigos e Produgdes Ltda., também
por meio de contrato de prestacdo de servico, desempenha as atividades de poda,

capina e rogada junto a Prefeitura.

Quanto a coleta seletiva, esta é efetuada de forma conjunta entre a Prefeitura de

S&o Mateus e as associagées de recicladores dos bairros Vitéria e Pedra D’Agua.

8.2 DIAGNOSTICO DA SITUAGCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOS NO
MUNICIPIO

8.2.1 Origem/Tipos dos Residuos Sélidos Gerados no Municipio

Existem diferentes maneiras de se classificar os residuos solidos, conforme
apresentado anteriormente. Uma das maneiras mais comuns é quanto a natureza ou
origem, sendo esta considerada o principal elemento para a caracterizagao dos

residuos solidos. Segundo este critério (conforme Manual de Gerenciamento

5 Residuos sélidos urbanos sdo os “residuos gerados no municipio, provenientes de residéncias ou
qualquer outra atividade que gere residuos com caracteristicas domiciliares, bem como os residuos
de limpeza publica urbana”. Envolvem os residuos solidos domiciliares, comerciais, publicos (limpeza
urbana), de servigos de saude assépticos e industriais comuns.
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Integrado de Residuos Sdlidos, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administragao
Municipal — IBAM —, sob o patrocinio da Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidéncia da Republica — SEDU/PR no ano de 2001 e conforme a Lei
n°12.305/2010), os diferentes tipos de residuos gerados no Municipio de Sao

Mateus podem ser agrupados em cinco grandes grupos, a saber:
¢ Residuos domiciliares ou residenciais;
¢ Residuos de estabelecimentos comerciais e prestadores de servigo;
¢ Residuos de limpeza urbana;
e Residuos domiciliares especiais:
o Entulho de obras (residuos de construgcao e demoli¢géo);
o Pilhas e baterias;
o Oleos de cozinha;
o Eletroeletrénicos;
o Lampadas fluorescentes;
o Pneus.
¢ Residuos de fontes especiais:
o Residuos de servigos de saude (assépticos e sépticos);
o Residuos dos servigos publicos de saneamento basico;
o Residuos de atividades industriais;
o Residuos de servicos de transportes;

o Residuos agrossilvopastoris.

139



Wiy PREFEITURA DE

SAO MATEUS

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Entretanto, dos residuos supracitados, a Prefeitura é responsavel somente pelo

gerenciamento dos seguintes tipos de residuos:
¢ Residuos domiciliares ou residenciais;
¢ Residuos de estabelecimentos comerciais e prestadores de servigo;
¢ Residuos de limpeza urbana,;
¢ Residuos de fontes especiais:

o Residuos de servicos de saude (assépticos e sépticos), sendo os
residuos sépticos coletados somente nos estabelecimentos
administrados pela Prefeitura.

8.2.2 Avaliagao Quantitativa dos Residuos Sélidos

Coleta Convencional

OS residuos solidos urbanos provenientes da coleta convencional (realizada pela
Empresa Fortaleza) de Sao Mateus sao encaminhados primeiramente a estagao de
transbordo, situada junto a sede administrativa da empresa (as margens da BR-101
— em Sdo Mateus) e, em uma segunda etapa, estes tem como destino final o aterro

sanitario da Empresa Ambitec (localizado em Aracruz/ES).

Os residuos encaminhados para tal destino envolvem: os residuos domiciliares, os
residuos comerciais e prestadores de servico, os residuos de limpeza urbana
(varricdo e publico), industriais (residuo comum - ndo perigoso) e os residuos de
servigos de saude assépticos (n&o infectantes).

O Quadro 60 apresenta a quantidade dos residuos sélidos urbanos coletados (coleta
convencional) em Sdo Mateus, os quais sao aferidos em balanga na sede da
Cooperativa dos Produtores Agropecuarios da Bacia do Cricaré (COOPBAC), no
Bairro Posto Esso, antes de seguirem até a estacdo de transbordo. Os dados

compreendem ao periodo entre maio de 2018 e abril de 2019.
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Quadro 60 — Quantidade de RSU da coleta convencional

MES QUANTIDADE COLETADA

(TON/MES)
Maio/2018 1.850,19
Junho/2018 2.116,52
Julho/2018 2.039,37
Agosto/2018 2.015,45
Setembro/2018 1.924,32
Outubro/2018 2.215,15
Novembro/2018 2.303,83
Dezembro/2018 2.661,00
Janeiro/2019 2.941,92
Fevereiro/2019 2.214,46
Margo/2019 2.447,60
Abril/2019 2.215,53
Total no Periodo 26.945,34
Média Mensal no Periodo 2.245,45

Fonte: Prefeitura de Siao Mateus, 2019.

Verifica-se que nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 a geracgao de
RSU em Sao Mateus foi bastante elevada em funcdo da presenca de turistas
(populagao flutuante), o que é normal nessa época do ano por se tratar de alta
temporada no municipio, além de ser um periodo com maior numero de festas
(especialmente Natal e Festa de Ano Novo), o que acarreta em uma maior produgao
de residuos pela populagdo. Faz-se mencado também ao més de margo de 2019,
com uma geragao expressiva de residuos solidos urbanos, motivada pelos dias de

carnaval que marcaram aquele més em especial.

Coleta Seletiva de Reciclaveis

A coleta seletiva no Municipio de Sdo Mateus é desempenhada de forma conjunta
entre a Prefeitura de Sdo Mateus e as associagcbes de recicladores dos bairros
Vitéria e Pedra D’Agua.
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O Quadro 61 apresenta a quantidade de reciclaveis coletados em Sao Mateus, a
qual é estimada pelas associacbes anteriormente referenciadas. Os dados

compreendem ao periodo entre maio de 2018 e abril de 2019.

Quadro 61 — Quantidade de materiais oriundo da coleta seletiva de reciclaveis

MES QUANTIDADE COLETADA
(TON/MES)

Maio/2018 17,09
Junho/2018 22,39
Julho/2018 17,06
Agosto/2018 21,31
Setembro/2018 25,01
Outubro/2018 20,93
Novembro/2018 27,57
Dezembro/2018 28,66
Janeiro/2019 23,30
Fevereiro/2019 20,50
Margo/2019 20,80
Abril/2019 21,30
Total no Periodo 265,92
Média Mensal no Periodo 22,16

Fonte: Associagoes de Recicladores de Sao Mateus, 2019.

Consoante ao observado no Quadro 61, averigua-se a baixa quantidade coletada de
materiais reciclaveis pela coleta seletiva. Tal fato pode ser justificado pela baixa
eficiéncia na segregagao por parte dos municipes e principalmente pela cobertura

ainda parcial do servigo de coleta seletiva no municipio.

Residuos de Servicos de Saude (RSS) Sépticos

De acordo com informagdes da Prefeitura, a Empresa Fortaleza € a responsavel
pelos servicos de coleta dos RSS gerados nos estabelecimentos publicos sob

geréncia da Prefeitura Municipal. No Quadro 62 pode-se observar a quantidade
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coletada pela referida empresa nas unidades publicas municipais entre maio de
2018 e abril de 2019.

Quadro 62 — Quantidade de RSS coletada nos estabelecimentos publicos

municipais
MES QUANTIDADE COLETADA
(TON/MES)
Maio/2018 0,87
Junho/2018 0,85
Julho/2018 0,92
Agosto/2018 1,33
Setembro/2018 0,84
Outubro/2018 0,83
Novembro/2018 0,71
Dezembro/2018 0,48
Janeiro/2019 0,77
Fevereiro/2019 0,73
Margo/2019 0,72
Abril/2019 0,77
Total no Periodo 9,82
Média no Periodo 0,82

Fonte: Prefeitura de Sao Mateus, 2019.

Observa-se que a quantidade gerada de RSS & muito variavel de um més para o
outro, estando diretamente relacionada ao numero de atendimentos nas unidades de

saude.
8.2.3 Caracterizagao dos Residuos Sélidos Gerados no Municipio

A producéo de residuos sdlidos esta condicionada as atividades do homem e dentre
outros fatores ao seu poder de consumo. Entretanto, com a introdu¢cédo de produtos
cada vez mais industrializados, esses passam a ser cada vez mais prejudiciais ao

meio ambiente e as solugbes para os problemas do manejo dos residuos sélidos
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urbanos exigem, dentre outros, a adogao de tecnologias adequadas que sao

definidas por informacdes técnicas consistentes.

Para comecar a pensar em um servico de limpeza urbana € preciso identificar as
caracteristicas dos residuos gerados, pois essas variam conforme a cidade e em
funcdo de diversos fatores, como por exemplo: a atividade dominante (industrial,
comercial, turistica, etc.), os habitos, os costumes da populagdo (principalmente

quanto a alimentag&o) e o clima.

Para tal caracterizagao é necessaria a determinagéo da composigao gravimétrica do
lixo, por amostragem, na qual define-se o percentual de cada componente em

relagdo ao peso total da amostra de lixo analisada.

Para o ensaio de composi¢cdo gravimétrica dos residuos solidos urbanos, foram
consultados a norma NBR 10.007/2004 — Amostragem de Residuos Sdélidos, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e o Manual de Gerenciamento
Integrado de Residuos Sdlidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Administragéao
Municipal — IBAM, de 2001. A Figura 54 mostra um diagrama demonstrando o

quarteamento realizado para a composicdao da amostra a ser analisada.
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pares e tomar 35 2 partes Opostas

Figura 54 — Metodologia para caracterizagao dos RSU de Sao Mateus
Fonte: Fonte: Premier Engenharia, 2019.

Para a realizagdo do ensaio de caracterizagdo dos residuos foram segregadas

amostras dos residuos solidos urbanos de grande parte dos bairros e localidades do
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